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1 PREMESSA

ENGIE Servizi S.p.A. € una societa appartenente al gruppo “ENGIE”, intende sottoporre Comune

di Sennori la propria candidatura (in qualita di “Promotore”) ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Igs

50/2016 per la concessione dei seguenti servizi attraverso il riscorso ad un Partenariato Pubblico

Privato:

» Servizio Energia per gli impianti di llluminazione Pubblica;

» Servizio Energia Termica per gli impianti termici destinati al riscaldamento ed alla climatizzazione
invernale ed estiva degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per uso sanitario;

* Servizio Energia elettrica negli immobili;

e Servizio manutentivo degli impianti idrici sanitari;

* Servizio manutentivo degli impianti antintrusione;

» Servizio manutentivo degli impianti elevatori;

e Servizio manutentivo dei gruppi di pressurizzazione antincendio.

Nella presente proposta sono descritte le modalita organizzative e gestionali riguardanti i servizi, che
comprendono la Manutenzione Ordinaria attraverso la completa pianificazione dei controlli e delle
attivita, la fornitura dell’energia, la Riqualificazione tecnologica, I'Efficientamento Energetico,
I'Adeguamento Normativo degli Impianti tecnologici.

La programmazione di tutte le attivita ed il rispetto dei tempi sul’esecuzione delle stesse,

consentiranno di ottenere livelli di qualita eccezionali sul servizio reso, principalmente per i seguenti

motivi:

» consente di verificare i parametri di funzionamento dei componenti tecnologici al fine di
confrontarli con i dati di riferimento stabiliti da progetto e/o dai dati di targa;

e permette di attuare la strategia manutentiva preventiva/predittiva: solo dal monitoraggio e
misurazione delle condizioni di utilizzo/esercizio; & possibile estrapolare informazioni in merito alla
vita residua dei componenti e quindi programmare le relative attivitd di manutenzione preventiva;

» [ispezione dei componenti, ad inizio esercizio e comunque periodicamente, permette di verificare
lo stato di conservazione degli stessi e quindi impostare la programmazione annuale con
maggiore attendibilita. In tale occasione si eseguono tutte le attivita di conduzione e manutenzione
preliminari alla messa in esercizio degli impianti.

Si ritiene che un sistema di manutenzione pianificata si fondi sull'equilibrio reciproco tra due forme

principali d'intervento:

» |a manutenzione preventiva;

* la manutenzione correttiva.

Entrambe richiedono capacita di controllo e disponibilita di documentazione tecnica, ma la loro
natura & diversa.

Nel caso della manutenzione preventiva ogni intervento specifico viene stabilito con un certo anticipo
rispetto all'insorgere del guasto o al manifestarsi di caduta delle prestazioni dell’elemento in rapporto
a standard accettabili.

Nella manutenzione correttiva, viceversa, il ripristino degli standard di funzionamento & obbligatorio,
l'intervento correttivo impone una priorita d'utilizzo delle risorse disponibili, nonché dei mezzi e dei
materiali necessari.

Attraverso la completa programmazione dei servizi manutentivi, dei controlli, delle misure e dei
monitoraggi sull’attivita svolta e da svolgere, degli interventi di riqualificazione ed efficientamento
energetico sara possibile perseguire i seguenti obiettivi strategici:

¢ La riduzione dei consumi energetici;

e La riduzione degli interventi correttivi, in caso di guasto o malfunzionamento;

e La garanzia di un’ottima continuita del servizio degli impianti e dei beni oggetto del servizio;
« |l miglioramento del livello del servizio reso al bacino d’utenza;

e |l rispetto dei vincoli di bilancio;
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1.1 ENGIE Servizi S.p.A.

ENGIE Servizi S.p.A. & una societa appartenente al gruppo “ENGIE” (nuova denominazione di
GDF-SUEZ)”, in grado di proporre ai propri clienti delle soluzioni di efficienza energetica ed
ambientale attraverso prestazioni multitecniche, sia nel settore dell’ingegneria, che in quello degli
impianti e dei servizi energetici.

Il Gruppo ENGIE é leader a livello mondiale nel settore delle utilities. 1l Gruppo & presente
nell'intera catena del valore dell’energia: leader nel gas naturale in Europa, leader mondiale nel GNL,
leader mondiale fra i Produttori Indipendenti (IPP) nel settore Elettricita e leader europeo nei servizi
energetici con soluzioni innovative a lungo termine nel settore industriale, terziario e infrastrutture.

m Fatturato nel 2015 §QQ miliardi di euro =
Presenza in ,U

'000 ricercatori in 1 | centri di ricerca e sviluppo
B 154_950 collaboratori

ENGIE NEL MONDO

Engie in Italia @ organizzata a Business Lines, ciascuna delle quali &€ responsabile del proprio
business, della sua implementazione e dell’'operativitd connessa. Sono organizzate in unita
direzionali ed operative distribuite sul territorio italiano.

A supporto delle Business Line vi sono le Funzioni di Supporto Trasversali che si occupano di!
tutte le attivita non direttamente correlate al business: Acquisti (energia, materiali e servizi), Risorse |
_U_nlelrje_, In_gegneria, IT, Ufficio Legale, Direzione Commerciale, con_1u_nicazioi1e, marketing, ecc..

Le Business Line sono:

e PA & BtoT (Public Administration & Business To Territories): si occupa di clienti che fanno
parte delle Pubbliche Amministrazioni, di aziende a partecipazione pubblica e di Aziende
Ospedaliere. Offre un’intera gamma di servizi dalla gestione e produzione di energia locale e
rinnovabile alla realizzazioni di progetti in project financing fino all’integrazione completa dei
servizi attraverso il facility management. Suddivisa in n. 6 unita territoriali autonome, copre
l'intero territorio nazionale;

» BtoB (Business To Business): si occupa di fornire servizi energetici o di Facility Management
alle imprese private di qualsiasi dimensione e tipo e delle aggregazioni di imprese, quali ad
esempio consorzi o associazioni di categoria;

* BtoC (Business To Comunity): si occupa di fornire servizi integrati a condomini e agglomerati
residenziali distribuiti su tutto il territorio nazionale ed offrire soluzioni per la gestione degli
impianti delle singole unita abitative (conduzione e manutenzione, adeguamento normativo e
riqualificazione tecnologica);

e Infra Energy (Renewable and Decentralized Energy Infrastructures). si occupa del
funzionamento e della gestione degli asset di Engie in Italia quali parchi eolici, impianti
fotovoltaici, impianti di teleriscaldamento, impianti di cogenerazione e altre forme di produzione di
energia decentralizzata.
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I [ Business Lines

Information
Technology

Regulatory and Institutional Relationship

Technical Support & Engineering '
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[l gruppo ENGIE é in grado di fornire una gamma varia e completa di servizi in modo da
personalizzare l'offerta per il singolo cliente; tali servizi, seguendo le esigenze della clientela,
passano da i servizi di semplice manutenzione tecnologica al facility management utilizzando,
secondo le necessita, anche strumenti contrattuali come outsorcing ed il project financing.

Tutti i servizi offerti dall’azienda, le strutture che progetta, realizza e gestisce direttamente, sono
sviluppati con una costante attenzione allo sviluppo sostenibile, ovvero a creare ricchezza
minimizzando il consumo delle risorse energetiche e riducendo I'emissione di sostante

inquinanti nell'ambiente.
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ENGIE Servizi &€ una ESCO (Societa di servizi energetici) accreditata presso Autorita per I'Energia

Elettrica e il Gas. Risponde, in base alla documentazione presentata, ai requisiti previsti dalia
Dehberaznone 18 settembre 2003, n. 103/03 per le “societa operanti nel settore dei servizi energetici”.

In quallta di ESCO ha ottenuto la certlflca2|one di n. 30 progetti realizzati nell’ ambito della proprla
attivita, con un totale di 35.000 titoli energetici previsti.

Nel Febbraio 2014 (gia ENGIE) ha ottenuto la certificazione di conformita alla norma UNI-CEI
11352:2010, che stabilisce i requisiti minimi per le societa che vogliono svolgere il ruolo di Energy
Service Company (ESCo) e dispone nel proprio organico, di un team composto da n. 4 Esperti
in Gestione dell'Energia in possesso dei requisiti richiesti.

L'impegno di ENGIE nell’eco-sostenibilita & misurabile attraverso questi risultati:

| relativi dati chiave sono cosi sintetizzabili:
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1.1.1 Certificazioni consequite

1.1.1.1 Certificazione Qualita Aziendale

[l Sistema Qualita aziendale & stato certificato conforme alla norma UNI-EN-ISO 9001:2008 gia dal
16/12/1996 in prima emissione e successivamente come emissione corrente in conformita alle nuove
norme Vision 2008. A prova dei risultati ottenuti e della qualita delle prestazioni offerte, la
certificazione 1ISO 9001 & stata allargata, nel corso dei rinnovi, dalla progettazione, installazione,
manutenzione e gestione di impianti tecnologiciai multi-servizi integrati.

1.1.1.2 Certificazione Sistema di Gestione Ambientale

Dal dicembre 2006 I'azienda ¢ certificata in conformita alla norma UNI-EN-1ISO14001:2004 (Standard
volontario riconosciuto a livello internazionale).

La scelta di adottare un approccio ambientale nello svolgimento del proprio business, deriva dalla
consapevolezza dell'impatto che le proprie attivita aziendali hanno sulla conservazione dell’ambiente
e contenimento del'inquinamento.

1.1.1.3 Certificazione SOA

Dall’agosto 2001 & stato ottenuto lattestato di Qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici,
relativamente alle seguenti categorie/classifiche (aggiornamento al 23/09/2016):

OG1 (Viil) » OG2 (V) ®» OG9 (VIl) ® OG10 (VIIl) ® OG11 (VIII) ® OS3 (VI) ® 0S4 (V) ®» OS6 (lll) »
OS17 (Il) ® OS19 (lli-bis) #0S28 (VIII)®#OS30 (VIII). La stessa prevede inoltre la qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIl classifica.

1.1.1.4 Certificazione OHSAS 18001

Il possesso della certificazione OHSAS 18001, che dimostra I'impegno dell'azienda ad adottare,
mantenere e migliorare la gestione del sistema salute e sicurezza aziendale. L'impostazione di
obiettivi conformi alla politica Salute e Sicurezza e la loro costante misurazione garantisce un
processo di miglioramento continuo.

1.1.1.5 Certificazione SA 8000

ENGIE SERVIZI, scegliendo un percorso di avvicinamento progressivo, necessario per una realta
aziendale cosi articolata, ha intrapreso la via della certificazione sociale ed etica, a ulteriore
dimostrazione della convinzione che ha portato a questa scelta. La presentazione del primo Bilancio
Sociale Ambientale risale al febbraio 2005; a partire da tale data il documento viene emesso
annualmente, sintetizzando I'approccio e gli impegni dell’Azienda su temi cosi sensibili.

Nel Febbraio 2009 & stata ottenuta la certificazione di conformita alla norma SA8000, riconoscimento
ufficiale dell’attenzione dell’azienda verso la “Responsabilita Sociale”, al rispetto delle dichiarazioni
del’ONU sui diritti dell'uomo, delle convenzioni ILO (organismo internazionale responsabile
dell’'adozione e dell’'attuazione delle norme internazionali del lavoro) e al rispetto in generale delle
leggi vigenti.

1.1.1.6 Certificazione Call Center

Il Call Center aziendale ENGIE (gia ENGIE) ha ottenuto la certificazione alla norma UNI 15838:2010
relativa ai servizi di ricezione, segnalazione ed allarmi, gestione della richiesta, attivazione degli
interventi relativi alla gestione di immobili e impianti (Facility Management).

Nel 2006, e stata la prima azienda in tutta ltalia ad avere ottenuto la certificazione di conformita alle
norme in materia, del proprio Call Center.

1.1.1.7 UNI-CEI 11352:2010

Nel Febbraio 2017 I'azienda ha ottenuto il rinnovo della certificazione di conformita alla norma UNI-
CEIl 11352:2010, conseguita nel 2014. La norma stabilisce i requisiti minimi per le societa che
vogliono svolgere il ruolo di Energy Service Company (E.S.Co.). La norma delinea i requisiti
minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacita (organizzativa, diagnostica, progettuale,
gestionale, economica e finanziaria) che la E.S.Co. deve possedere per poter offrire tali attivita ai
propri clienti. In aderenza alle prescrizioni della norma, ENGIE dispone nel proprio organico, di un
team composto da n. 5 Esperti in Gestione dell'Energia in possesso dei requisiti richiesti.
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1.1.1.8 Certificazione ISO50001 - Sistemi di gestione dell'energia

Dal Luglio 2016 l'azienda ha ottenuto la certificazione di conformita alla norma UNI-CEI-EN-
1SO50001:2011 (Standard volontario riconosciuto a livello internazionale).

La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione
dell'energia. L'obiettivo di tale sistema & di consentire che un'organizzazione persegua, con un
approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo
in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia.

1.1.1.9 Certificazione imprese che utilizzano gas fluorurati

ENGIE Servizi & in possesso della certificazione di conformita ai requisiti del Regolamento CE
303/2008, del DPR n. 43/2012 e del regolamento tecnico ACCREDIA — RT29 per le aziende che
svolgono le attivita di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di refrigerazione, di
condizionamento d’aria e pompe di calore (Reg. CE n. 303/2008) e di impianti fissi di protezione
antincendio ed estintori (Reg. CE n. 304/2008). Ii certificato ha come oggetto: Installazione,
manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ed effetto serra.

L’azienda ha pertanto formato e abilitato n. 101 tecnici che hanno conseguito il patentino di‘
frigorista e sono stati iscritti al “registro FGAS” (Albo nazionale dei frigoristi qualificati). !

1.1.1.10 Abilitazione DM n. 37/2008 (ex Legge 46/90)

ENGIE Servizi, ai sensi del DM n. 37/2008, recante norme per la sicurezza degli impianti & abilitata,
allinstallazione, alla trasformazione, al’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui alle
Lettere A-B-C-D-E-F-G. L'azienda dispone, allinterno del proprio staff aziendale, n. 15
responsabili tecnici in possesso della suddetta abilitazione.

1.1.1.11 Iscrizione “"Albo nazionale gestori ambientali”

ENGIE Servizi ¢ iscritta all’albo nazionale che, secondo le indicazioni del D.Lgs 22/97, raccoglie le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non
eccedono la quantita di 30 Kg o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché
le imprese che effettuano I'attivita di bonifica dei siti, dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti, di gestione impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarita di
terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti. Il D.Lgs 152/06 ha esteso
Fobbligo d'iscrizione alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi come
attivita ordinaria e regolare e alle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantita
che non eccedano la quantita di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno.

1.1.2 Rating legalita

ENGIE Servizi & in possesso di rating di legalita, ai sensi dell'art. 2 comma 1, del Regolamento
adottato dall’Autoritad Garante della Concorrenza e del Mercato con punteggio “* * ®*” (una stelletta
per i requisiti di base di cui alla sezione B e due stellette per i requisiti premiali descritti nella sezione
C del formulario). L'azienda & quindi inserita allinterno dell’elenco imprese con Rating di legalita
come previsto dall’art. 8 del regolamento adottato dal’Autorita.

1.1.3 Green Building Council Italia

ENGIE Servizi dal Novembre 2016 ¢ socio del “Green Building Council Italia” (n.

804 del Libro Soci), associazione no profit che fa parte della rete internazionale dei

GBC, membro del World GBC e partner di USGBC. Con queste associazioni

condivide gli obiettivi di:

» favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile, guidando la
trasformazione del mercato;

» sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'impatto che le modalita di progettazione e
costruzione degli edifici hanno sulla qualita della vita dei cittadini;

» fornire parametri di riferimento chiari agli operatori del settore;

» incentivare il confronto tra gli operatori del settore creando una community dell'edilizia sostenibile.

GBC Italia promuove il sistema di certificazione LEED® - Leadership in Energy and

Environmental Design — i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di
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edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto (green building).

1.1.4 |Iscrizione ad associazioni di settore

ENGIE Servizi ¢ iscritta a varie associazioni di settore, tra cui le pill significative sono:

s IFMA (Associazione Internazionale Facility Management) — ENGIE & sponsor e socio e il suo
personale partecipa periodicamente e a vari livelli ai corsi di formazione. Tali corsi sono orientati
sia su aspetti “basilari” della disciplina che facility management
(conoscenze di base, gestione della comunicazione, ecc.) che su
aspetti piu specialistici (misurazione delle prestazioni, valutazione :
della soddisfazione dei clienti, controllo dei costi). integationsi Facility Managemept Association

¢ AICARR (Associazione ltaliana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione)
- ENGIE & membro della Consulta industriale ed il suo personale partecipa periodicamente ai
corsi di formazione nell’ambito della progettazione, installazione e collaudo degli impianti termici
e di climatizzazione organizzati dalla scuola di Climatizzazione J—\

CA\

iy

del’AICARR. Tali corsi hanno wuna forte componente /
sullaggiornamento tecnologico e la condivisione delle migliori \m AK:ARR
procedure oper_atlve. Infatti sono appositamente dlsegnatll PET  Cuitura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente
personale tecnico che opera nel settore e sono focalizzati

all'aggiornamento professionale su tematiche specifiche.

1.1.5 Organizzazione sul territorio
nazionale Area Nord-Ovest

In ENGIE Servizi, la Business Lines che ha
competenza sull’appalto in questione, in base
alla suddivisione prima descritta, ¢ la PA &
BtoT (Public Administration & Business To
Territories).

irAinre

La Business Line & presente su tutto il
territorio nazionale, attraverso un cospicuo
numero di sedi ad alta autonomia operativa
raggruppate in Aree, organizzate presso le

principali citta italiane come illustrato in figura. {8 Sedo Direzionals
s Sede Operativa

Aréa Sardegna "
' E?

ENGIE é presente in Sardegna con I’Area Sardegna che ha sede principéle nella citta di Cagrliari ej‘
Uffici Operativi presso le citta di Sassari, Nuoro, Oristano. |

Agli uffici operativi della Citta di Sassari faranno capo la gestione dei servizi per il Comune di}f
Sassari. a‘

Questa struttura operativa distribuita consente alla Business Line di essere un fornitore ideale di
servizi per tutti i Clienti presenti anch’essi su tutto il territorio nazionale interessati ad avere un unico
interlocutore centralizzato per la gestione delle proprie facility.

Citta/Area Indirizzo Telefono Fax
Milano Viale F. Testi, 280 — 20126 Milano 02-943991 02-94399666
Roma Viale G. Ribotta, 31 - 00144 Roma 06-549231 06-54923297
ams 4@ a4 aammTS 'm0
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Citta/Area

Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

Indirizzo

SEDI DI AREA - FILIALI

Telefono

Fax

AREA NORD-OVEST

Milano Viale F. Testi, 280 — 20126 Milano 02-943991 02-94399666

Torino Via Centalto,62/20 - 10156 Torino 011-9062811 011-9038471
AREA NORD-EST

Verona Corso Milano, 110 — 37138 Verona 045-572374 045-572587

AREA CENTRO
Bologna Via Roma, 57/b — 40069 Zola Predosa (BO) 051-6113811 051-591601
Firenze Via Giacomo Matteotti, 129 — 50019 Sesto Fiorentino (FI) 055-30211 055-3021209
AREA ADRIATICA SUD
Pescara Viale Riviera, 133 — 65123 Pescara 085-4223526 085-4223738
Napoli Via Ferrante Imparato, 495 - 80146 Napoli 081-2435201 081-2435228
AREA LAZIO

Roma Sede Area - Viale G. Ribotta, 31 - 00144 Roma 06-549231 06-54923297

Roma Centro Operativo - Via Appia Antica, 18 — 00179 Roma 06-514551 06-5180065
AREA SARDEGNA

Cagliari Via Giua, snc - Zona Industriale Casic EImas — 09100 (CA) 070-66161 070-6616736

UFFICI OPERATIVI

Novara Via Aquileia, 5 — 28100 Novara 0321 433175 0321 433200
Genova Via Quarnaro, 4 — 16145 Genova 010-3696611 010-365906
Padova Via Longhin, 115 — 35129 Padova 049-770811 049-776456
Trieste Viale dell'lppodromo, 2/3 - 34139 Trieste 0403-498580 0403-3473928
Perugia Via Gustavo Benucci, 59 — 06087 Ponte S. Giovanni 075-393913 075-5996253
Grosseto Via Cadorna, 19 -58100 Grosseto 0564-413272 0564-413272
Livorno Via Parenzo, 20 — 57016 Livorno 0586-769084 0586-769084
Macerata Via Moretti, 33 — 62100 Macerata 0733-271451 0733-264459
L’Aquila Via delle Nocelle, 2/C — 62100 L’'Aquila 0862-432300 0862-317561
Avezzano Via XX Settembre, 394 — 67051 Avezzano (AQ) 086-336166 086-3441707
Campobasso  Via Marconi, 3D — 86019 Vinchiaturo (CB) 0874-34463 0874-348951
Bari Strada Vassallo, 2 — 70125 Bari 080-502921 080-5029223
Foggia Via Manfredonia, km 2,200 — 71100 Foggia 0881-777099 0881-755397
Lecce Viale Olanda, 6 (zona Industriale) — 73100 Lecce 0832-249806 0832-240684
Nuoro Via P. Paoli, 26 Loc. Fontana Buddia — 08100 Nuoro 0784-35361 0784-35368
Oristano Via Rockefeller snc — 09170 Oristano

Sassari S.5. 127 bis, km. 1,200 - 07100 Sassari Fertilia 079-261132 079-2674034
Cosenza Corso Mazzini, 51 - 87100 Cosenza 0984-793390 0984-795734
Catania Via de! Parco, 16 — 95030 Tremestieri Etneo (CT) 095-4037811 095-7221435
Cagliari Via Giua, snc - Zona Industriale Casic Elmas — 09100 (CA) 070-66161 070-6616736

ENGIE Servizi & caratterizzata da due punti di forza fondamentali e sinergicamente integrati:

e una struttura logistica (sedi, uffici, sedi operative, magazzini) capillarmente distribuita sul
territorio nazionale;

* una struttura organizzativa caratterizzata da una rete di dipendenti, collaboratori, partner, legami
conoscitivi e commerciali altamente qualificati, in cui tutte le funzioni aziendali sono
esclusivamente orientate a soddisfare le esigenze del Cliente.

La struttura della Business Line & rappresentata nell’organigramma.

e amms 44— = S .
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DIRETTORE
Business Line

Produzione

Coordinamento
Direzione

m . Supporto Tecnico
|
.

Finanziario

Ciascuna Area ha autorita ed autonomia decisionale, nel territorio di competenza, dal punto di vista
operativo, commerciale e amministrativo. | Direttori di Area rispondono direttamente al Direttore
Business Line e sono supportati dalle Funzioni Business Line e Funzioni aziendali di coordinamento
operanti presso le sedi direzionali di Roma e Milano. g
La gestione dei clienti € demandata ai Project Manager coordinati dagli Operation Manager che .
rispondono direttamente al Direttore di Area.

1.1.6 Automezzi, attrezzature tecniche e strumentazione di misura

ENGIE Servizi, possiede ed utilizza solo attrezzature tecnologicamente avanzate ed allo stato
dellarte da un punto di vista dell'affidabilita, della versatilita, della sicurezza e della
standardizzazione, in grado di assicurare, nell’erogazione dei servizi oggetto del proprio core-
business, il massimo livello di funzionalita e qualita, in conformita alle raccomandazioni e alle
normative vigenti in materia.

Di seguito viene fornito un elenco indicativo delle risorse tecniche aziendali, suddivise per Area.

1.1.6.1 Automezzi

Relativamente alle autovetture, iI numero indicato rappresenta il numero complessivo delle
autovetture in carico all’Area, sia che siano ad uso del personale direttivo o di coordinamento, che
dell'assistenza tecnico, oltre che quelle per le funzioni di Sede.

Area Auto Full-Time  Auto Sevizio Totale
AREA NORD-OVEST 40 144 184
AREA NORD-EST 24 84 108
AREA CENTRO 14 79 93
AREA SARDEGNA 14 53 67
AREA LAZIO 21 96 117
AREA ADRIATICA-SUD 25 143 168
SEDE 101 22 123
TOTALE 254 651 905
(= I — ] T s
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (S5)

1.1.6.2 Strumentazione certificata

Ogni Area dispone di adeguata strumentazione di misura certificata. Gli strumenti sono
sottoposti a taratura periodica secondo le indicazioni delle norme UNI-EN-ISO9000 per gli
strumenti atti alla certificazione della qualita del servizio.

Ciascuna Area dispone poi di ulteriore strumentazione di misura a supporto delle attivita di
manutenzione.

1.1.6.3 Telefonia mobile

ENGIE opera attraverso telefonia fissa per quanto riguarda i propri uffici e presidi locali presso le
commesse gestite, e telefoni cellulari in dotazione al personale direttivo, di coordinamento ed
operativo. Di seguito le dotazioni telefoniche aziendali di tipo “cellulare”:

* n. 1.652 apparecchi telefonici a noleggio (sia di tipo telefoni cellulari che smartphone);
* n. 7.664 SIM dati per telecontrollo e connessioni internet mobili.

2 L'AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO ENERGIA E
GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI

La direttiva 2006/32/CE ed il D.Lgs. n. 115/2008 prevedono che gli Stati membri assicurino che il
settore pubblico:

e svolga un ruolo esemplare nel contesto della direttiva stessa, comunicando efficientemente, ai _
privati e/o alle imprese, secondo il caso, il ruolo esemplare e le azioni del settore pubblico; VRS

* prenda una o pit misure di miglioramento dell'efficienza energetica privilegiando quelle
efficaci sotto il profilo costi/benefici che generino il maggiore risparmio energetico nel minor: o
lasso di tempo. Oz

Il decreto legislativo n. 115/2008, nel disciplinare gli obblighi a carico delle Pubbliche
Amministrazioni, ha disposto che la responsabilita amministrativa, gestionale ed esecutiva
delladozione degli obblighi di miglioramento dell’efficienza energetica nel settore pubblico siano
assegnati allAmministrazione Pubblica, proprietaria o utilizzatrice del bene o del servizio, nella
persona del Responsabile del Procedimento connesso all’attuazione degli obblighi previsti.

La Pubblica Amministrazione ha I'obbligo di applicare numerose disposizioni, tra le quali si richiama:

e il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi
di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico;

» le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di
ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di
ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro
edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;

* |a certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura
utile totale superi i 1.000 mq, e I'affissione dell’attestato di certificazione in un luogo, dello
stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico;

e la certificazione energetica degli edifici pubblici 0 a uso pubblico, nel caso di nuova
costruzione o ristrutturazione degli stessi;

» [acquisto di apparecchi, di impianti, di autoveicoli e di attrezzature con ridotto consumo
energetico.
Ai fini della promozione e del miglioramento dell'efficienza energetica per il conseguimento
dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico il Decreto Legislativo n. 102/2014 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) definisce un insieme di azioni atte a migliorare
- S OaEsRRR882z == [ ________E=ay e
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l'efficienza energetica, in tutti i settori utili al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio
energetico al 2020 pari a una riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) dei
consumi di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.

Nello specifico, ai fini del miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica
Amministrazione (art. 5), a partire dal 2014 e fino al 2020 saranno realizzati interventi di
riqualificazione energetica su almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata degli
immobili della Pubblica Amministrazione centrale o che, in alternativa, comportino un risparmio
energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. Le Regioni e gli Enti Locali
dovranno concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale attraverso I'approvazione:

» di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica;

* di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese
le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico (EPC).
Utili strumenti al fine di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione
delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, nello specifico la Pubblica
Amministrazione, risultano quelli basati sul meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi
(FTT), secondo la Direttiva 2006/32/CE e il D.Lgs. 115/2008, e del Project Financing (PF).

Il Finanziamento Tramite Terzi ha come vantaggio:

e l'assenza di rischi finanziari (in caso di intervento sbagliato € non remunerativo & il privato che
si assume tutte le responsabilita del progetto);

» [l'opportunita di realizzare interventi anche in mancanza di risorse finanziarie proprie ed in
presenza di difficolta nel reperire finanziamenti esterni;

e la disponibilita di risorse interne per altri compiti;

e la possibilita di conseguire benefici energetico-ambientali consistenti poiché i corrispettivi in
favore del privato sono proporzionali all'efficienza dell'impianto;

e il potersi concentrare sul proprio core-business cedendo in outsourcing la gestione
dell'approvvigionamento energetico;

» la possibilita di rinnovare gli impianti obsolescenti con nuove tecnologie a costo zero;

+ |'opportunita di abbattere i costi energetici e di manutenzione degli impianti.

L'affidamento in finanza di progetto nei servizi & disciplinato nel nuovo codice degli appalti
D.lgs 50 del 2016 e in particolare dagli articoli 179 comma 3, 180 comma 8, 183 comma 15.

Il decreto legislativo n. 102/2014 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo Economico,il Fondo
Nazionale per I'Efficienza Energetica (art. 15) destinato a sostenere il finanziamento di interventi di
efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO oltre al ricorso a forme di partenariato
pubblico-privato (societa di progetto o di scopo ovvero finanza di progetto).

E' importante sottolineare come per la Pubblica Amministrazione, una volta stipulato un contratto di
rendimento energetico (EPC) con una ESCO, sia possibile accedere prima di eseguire i lavori e
previa richiesta di prenotazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.),al c.d. "Conto
Termico”. Questo consente allAmministrazione di poter accedere agli incentivi per I'efficientamento
dellinvolucro di edifici esistenti (es. coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e
installazione schermature solari), la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale
con impianti a piu alta efficienza (es. caldaie a condensazione) e la sostituzione o, in alcuni casi,
nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a
biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di
freddo). E’ da evidenziare inoltre come con I'entrata in vigore del D.M. 16 febbraio 2016 avente ad
oggetto I“Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”(c.d.
Conto Termico 2.0) siano previsti, a favore delle sole Pubbliche Amministrazioni,tre nuovi interventi
incentivabili:
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trasformazione in "edifici a energia quasi zero" (NZEB);
sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con dispositivi efficienti;

installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici
degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del
calore.

Il Servizio Energia & uno strumento concepito dal Legislatore per risolvere nel contempo le
problematiche tipiche connesse alla gestione e manutenzione in house degli immobili. Oltre a fornire
opportunita di ammodernamento e adeguamento normativo dei sistemi edifici-impianto, il ricorso ad
un Servizio Energia reso all'interno di un contratto di rendimento energetico consente di operare una
razionalizzazione nei contratti di fornitura dell’energia primaria oltre che consentire di ottimizzare i
processi di trasformazione e fornitura dell’energia nel rispetto delle normative di riferimento,
garantendo nel contempo il perfetto funzionamento degli impianti ed il rispetto dei requisiti
prestazionali cui gli impianti sono destinati.

Sotto questo profilo I'Ente proprietario degli immobili e degli impianti & sollevato, pur avendo
ancora in capo il ruolo di controllo e vigilanza del rispetto degli obblighi contrattuali, dalle
responsabilita che potrebbero derivare da eventi dannosi a persone o cose causati dagli impianti in
questione (si richiama ad esempio, per quanto attiene I'uso razionale dell’energia, la figura del “Terzo
Responsabile” dell’esercizio e della manutenzione degli impianti).

L'abbattimento dei consumi energetici delle Amministrazioni Pubbliche o delle grandi strutture
private, negli ultimi anni & diventato ormai un’esigenza prioritaria, un imperativo irrinunciabile per
arginare il cosiddetto “effetto serra” ed i suoi ben noti danni sul’ambiente, fra cui I'aumento della
temperatura del pianeta. Molti governi hanno introdotto, o stanno introducendo, norme sempre piu
restrittive sulla riduzione delle emissioni dei gas serra(accordi di Kyoto del 1997). Come noto, gli
edifici contribuiscono al riscaldamento globale con una percentuale stimata tra il 30% e il 50% sul
totale delle emissioni di COg; questo sia per gli edifici esistenti sia per quelli di nuova costruzione.
Inoltre la spesa energetica ed impiantistica risulta avere una grande incidenza sul bilancio delle ¥ Q)
Amministrazioni Pubbliche e pertanto, in tempi di tagli ai trasferimenti e di riduzione delle risorse
disponibili per gli Enti Locali, si impone un’attenta analisi dello stato di fatto che deve tener conto di

tutte le sinergie in gioco; tra queste, in particolar modo per gli edifici esistenti, figurano quelle relative

alla gestione dell'edificio ed al contenimento dei consumi. Tale contenimento energetico si pud
ulteriormente incrementare ricorrendo, soprattutto nei casi dell’energia elettrica, all'autoproduzione
mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili. In questa nuova ottica diventa quindi decisivo migliorare,
I'efficienza energetica degli edifici e dei loro impianti. Il consumo energetico globale di un edificio pud
essere ridotto, significativamente, intervenendo anche sul sistema edificio-impianto con la duplice
finalitd del contenimento delle dispersioni termiche dell'involucro edilizio, dell’efficiente sfruttamento
degli apporti gratuiti e della massimizzazione dell'efficienza dell'impianto termico. Pertanto, agire sul
sistema edificio-impianto, in quanto sistema integrato, pud comportare interventi di carattere edile ed
impiantistico.

Tutto cido premesso, al fine di valutare la fattibilita tecnica ed economica del ricorso di un Servizio
Energia ed identificare I'esatta natura e I'entita degli interventi, sono state svolte le seguenti attivita di
indagine e analisi degli impianti installati presso gli immobili di proprieta del Comune di Sennori:

A rAtnre

e determinazione dei costi storici degli impianti di proprieta, attraverso I'analisi delle voci
dedicate nel bilancio consuntivo e tramite un riscontro tecnico sui consumi attesi in base agli
orari di funzionamento annuo;

= sopralluogo dei volumi riscaldati degli edifici;

s sopralluogo in sito per leffettuazione dei rilievi degli impianti tecnologici e delle reti di
distribuzione, finalizzata alla valutazione della consistenza e dello stato attuale;

» valutazione della consistenza di massima dellintero parco impiantistico rilevato in fase di
sopralluogo ed ipotesi di intervento;

» quantificazione economica di massima degli interventi necessari per la messa a norma, la
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riqualificazione tecnologica e I'ottimizzazione energetica degli impianti degli edifici;

Si osservi come lo studio sugli impianti termici ed elettrici risulti di fatto determinante al fine di
ottenere un concreto risparmio energetico, anche attraverso attente e puntuali termoregolazioni,
parzializzazioni e riduzioni del flusso luminoso emesso dalle lampade, al fine di perseguire i migliori
risparmi con l'incremento dei livelli di performance.

L'analisi dello stato di fatto delle centrali termiche, unitamente alle indagini sugli impianti elettrici negli
edifici al momento del sopralluogo, risulta di fondamentale importanza al fine di poter verificare la
conformita o meno alla normativa vigente degli stessi.

2.1 Contratto di Prestazione Energetica EPC

Con riferimento alla Direttiva CE/32/2006, che in Italia ha trovato attuazione con il D. Lgs. n°
115/2008, nonché alla direttiva 2012/27/CE recepita in ltalia dal D.lgs. 102/2014 il presente si
configura come un contratto di rendimento energetico (EPC - Energy Performance Contract) in
quanto il Concessionario, nella sua qualita di E.S.Co., si obbliga al compimento - con propri mezzi
finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di interventi integrati volti alla
riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e degli edifici
dellAmministrazione Concedente, ottenendo dei risparmi energetici.

La tipologia configurata di EPC & quella cosiddetta “Servizio Energia” e “Shared Saving”, nella quale
le parti concordano che il risparmio dichiarato nel Piano Economico e finanziario & quello che
concorre al recupero dell'investimento, mentre il risparmio che si andra ad ottenere che eccede la
quota dichiarata verra condiviso tra Concessionario e Concedente nelle seguenti percentuali:

» Concedente 50%
» Concessionario 50%
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3 PERIMETRO GESTIONALE

3.1 Ambito Operativo
E oggetto della presente proposta:

* [limpianto di Pubblica llluminazione presente nel territorio comunale e precisamente i complessi
formati dai circuiti di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e da tutte le apparecchiature
ausiliarie, destinati a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che
I'impianto abbia inizio dal punto di consegna dell'energia da parte dell'Ente distributore, sino ai
punti di consegna, con esclusione delle opere murarie accessorie;

* gli impianti termici destinati al riscaldamento degli ambienti, alla produzione di acqua calda per
uso sanitario, per immobili di proprieta del Comune di Sennori;

» gli impianti di condizionamento estivo, centralizzati e/o autonomi di tipo Split system;
e gliimpianti elettrici a servizio degli immobili di proprieta del Comune di Sennori;

» gli impianti idrici sanitari degli immobili;

o gli impianti elevatori;

= gli impianti antintrusione;

¢ igruppi di pressurizzazione antincendio.

3.2 Ambito Logistico

Di seguito analizzeremo nel dettaglio 'ambito logistico del servizio offerto al Comune di Sennori,
evidenziando le consistenze impiantistiche.

3.2.1 Servizio energia Impianto di llluminazione Pubblica
Il perimetro impiantistico relativo alla Pubblica illuminazione comprende, n. 1.416 punti luce e in
particolare:

Tabella 1 - Elenco Punti Luce impianto Pubblica illuminazione

Codice Tipo di Lampada Quantita Pt. Luce

LED |LED16 ARCHILEDE NERI 36 714

LED |LED20 ARCHILEDE NERI 72 235

LED |LED32 ARCHILEDE NERI 107 171

LED |LED120 PROIETTORE CORELINE PHILIPS 120 15

SAP | SAP 250 - SODIO ALTA PRESSIONE 250 8

SAP [ SAP 150 - SODIO ALTA PRESSIONE 150 231

LED |LED37 DISANO MELLO 37 12

LED |[LED31 MINISTELVIO DISANO LED16 31 30

TOTALE 1.416
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Tipologia corpi illuminanti allo stato attuale

QUADRO INDIRIZZO LED SAP MERCURIO HQl CPO FLUO
01 | Quadro | |T0p1E988415421 COTTONI/MONTIXEDDU 214

02 | Quadro | T001E994034014 | CORONEDDOS/BADDE COSSOS | 29

03 | Quadro | |T001E983004989 BISAGLIA 157

04 | Quadro | |T001E981417178 LACONI 38

05 | Quadro | |T001E981458354 ROMA/BORSELLINO 18

06 | Quadro | |T001E988415367 TRIESTE 328 | 7
07 | Quadro | |Tp01E988415383 SANTA VITTORIA 35

08 | Quadro | |To01E983341985 UMBERTO %8 |63
09 | Quadro | |T001E988415391 PUCCINI/MASCAGNI 58

10 | Quadro | |T001E988293865 MAZZINI 43 | 164
11 | Quadro | |T001E988415341 FONTE FRITTA/MAZZIN 0 |1
12 | Quadro | |T001E983004962 | BRIGATA SASSARI/D'ANNUNZIO | 59 4
13 | Quadro | |T001E982270669 SAN GIOVANNI 50

3.2.2 Servizio energia termico degli immobili

Relativamente al Servizio Energia Termico, l'attuale perimetro impiantistico oggetto della presente
proposta, si riferisce a 6 Complessi Immobiliari di Proprieta del Comune, asserviti da n. 6 centrali
termiche alimentate a Gasolio e Gpl.

Di seguito riportiamo una tabella di dettaglio degli immobili e delle centrali termiche oggetto della
presente proposta:

Tabella 2 - Elenco Centrali Termiche

ID IMMOBILE COMBUSTIBILE cT

01 Scuola infanzia S. Vittoria GASOLIO 1

02 Scuola Elementare e infanzia Montigeddu GASOLIO 1

03 Scuola infanzia Su Monte GASOLIO 1

04 Campo Sportivo GPL 1

07 Centro Culturale GASOLIO 1

08 Scuola Elementare Via Marconi GASOLIO 1
TOTALE 6
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3.2.3 Servizio manutenzione impianti di condizionamento estivo

Il perimetro impiantistico relativo agli impianti di Climatizzazione Estiva a servizio degli immobili
oggetto della presente proposta, si riferisce a 3 Complessi Immobiliari di Proprieta del Comune.

Tabella 3 - Elenco Impianti di Climatizzazione estiva

ID Immobile Tipo CDZ (GF/PdC o Split) Q.ta
05 Centro D'Aggregazione Sociale PDC 1
06 Municipio PDC 2
09 Centro Servizi Turistico "parcheggi" PDC 1
TOTALE 4

3.2.4 Servizio Energia elettrico degli immobili

[l perimetro impiantistico del Servizio Energia Elettrico degli immobili & relativo ai seguenti immobili
e/o locali tecnici con i POD associati:

Tabella 4 - Elenco Impianti Elettrici negli Edifici

<
Immobile Destinazione d'uso Ubicazione 'E
01 Scuola infanzia S. Vittoria SCUOLA via S. Vittoria 988431478 h_
Scuola Elementare e infanzia . . &
02 Montigeddu SCUOLA via Cottoni 9 989122681
03 Scuola infanzia Su Monte SCUOLA via Vivaldi 2 989121171
04 Campo Sportivo CAMPO via San Giovanni 988215953
05 Centro D'Aggregazione Sociale CENTRO via Farina 30 981245326
06 Municipio UFFICI via Brigata Sassart | 989100831
07 Centro Culturale CENTRO via Farina 31 982338514
Scuola Elementare Via Marconi SCUOLA 989115120
08 Via Marconi 40
Palestra PALESTRA 988226416
09 Centro Servizi Turistico "parcheggi"” PARCHEGGI via Gambella Rosa 994056166
CAPANNONE loc. Badde Cossos
10 Autoparco COMUNALE sne 981085841
Uy RELAZIONE ILLUSTRATIVA 17
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3.2.5 Servizio Manutenzione impianti antintrusione, elevatori, antincendio e idrici sanitari

Il perimetro impiantistico del Servizio Manutenzione degli immobili & relativo ai seguenti immobili e/o
locali tecnici:

Tabella 5 - Elenco Impianti idrici sanitari, gruppi antincendio, impianti antintrusione ed elevatori

Impianto
Destinazione Idrico Gruppo Impianto Impianto
Codice | Immobile d'uso Ubicazione Sanitario Antincendio | Antintrusione | Elevatore
01 Scuola infanzia S. Vittoria SCUOLA via S. Vittoria PRESENTE PRESENTE ASSENTE ASSENTE
Scuola Elementare e ) .
02 infanzia Montigeddu SCUOLA via Cottoni 9 PRESENTE PRESENTE PRESENTE | ASSENTE
03 Scuola infanzia Su Monte SCUOLA via Vivaldi 2 PRESENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE
04 Campo Sportivo CAMPO via San Giovanni | PRESENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE
05 | CentroQAdgregazione CENTRO viaFarina30 | PRESENTE | ASSENTE | PRESENTE |PRESENTE
06 Municipio UFFICI ya Brigate PRESENTE | ASSENTE | PRESENTE | PRESENTE
07 Centro Culturale CENTRO via Farina 31 PRESENTE PRESENTE PRESENTE | ASSENTE @iﬁ
Seleig S are Via SCUOLA PRESENTE
08 Via Marconi 40 PRESENTE ASSENTE PRESENTE
PALESTRA PALESTRA PRESENTE 02
w
Centro Servizi Turistico via Gambella
09 "parcheggi” PARCHEGGI Rosa PRESENTE PRESENTE PRESENTE ASSENTE
CAPANNONE loc. Badde
10 Autoparco COMUNALE CosS0S SNG PRESENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE

4 IL SERVIZIO MANUTENTIVO PROPOSTO COMPRESO NEL CANONE ANNUALE

Le attivita comprese nel canone complessivo annuale, che costituiscono il Servizio Energia
llluminazione Pubblica, il Servizio Energia Termica(impianti termici per la climatizzazione invernale,
estiva e produzione acqua calda sanitaria), il Servizio Energia Impianti Elettrici, il servizio
manutentivo per gli impianti idrici sanitari, elevatori, antintrusione e i gruppi di pressurizzazione
antincendio, sono le seguenti:

e La Fornitura di energia elettrica, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura
dell'energia elettrica in capo alla scrivente, che diverra intestataria dei medesimi a partire dalla
data di consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti di illuminazione pubblica di cui alla
tabella 1 bis.

» L’approvvigionamento dei combustibili e dei vettori energetici necessari per il funzionamento degli
impianti termici di cui alla tabella 2. | combustibili debbono corrispondere in tutto alle leggi
esistenti in materia. Per i combustibili liquidi deve essere fornita la documentazione accertante le
loro caratteristiche chimico-fisiche che debbono rispondere alla normativa vigente.

e La Fornitura di energia elettrica, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura
dell'energia elettrica in capo alla scrivente, che diverra intestataria dei medesimi a partire dalla
data di consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti elettrici degli immobili di cui alla
tabella 4 e in particolare per i POD indicati in tabella.

e La Manutenzione_ Ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici, degli
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impianti di condizionamento, degli impianti elettrici, degli impianti idrici sanitari, elevatori,
antintrusione e i gruppi di pressurizzazione antincendio presenti negli immobili di cui alla tabella
1, alla tabella 2, alla tabella 3, alla tabella 4, alla tabella 5 attraverso:

v la manutenzione preventiva;
v il monitoraggio, il controllo e le misure.
* Il Ripristino funzionale degli impianti di illuminazione pubblica,degli impianti termici, degli impianti
di condizionamento, degli impianti elettrici, degli impianti idrici sanitari, elevatori, antintrusione e i

gruppi di pressurizzazione antincendio presenti negli immobili di cui alla tabella 1, alla tabella 2,
alla tabella 3, alla tabella 4, alla tabella 5 attraverso:

v la manutenzione correttiva;

e La Fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, durante le attivita di:
¥ manutenzione preventiva;
¥ manutenzione correttiva.

* Principali Interventi di Investimento e relativi obiettivi prestazionali compresi nel canone del
servizio, dettagliati nella relazione tecnica allegata al presente progetto di fattibilita

e La Struttura Operativa, composta da:
v la sede operativa Engie Servizi S.p.A. a Sassari;
v il referente contrattuale;
v |o staff tecnico amministrativo;
v il personale operativo.

cirtnee

* |l Pronto intervento e la Reperibilita;
» [l Call Center; IUE

» |l Piano di Manutenzione Programmata;
o Sviluppo del Piano di manutenzione.

4.1 La Fornitura di Energia Elettrica per gli impianti di Pubblica llluminazione

Nell'ambito del Servizio Energia per gli impianti di Pubblica illuminazione, Engie Servizi S.p.A., ove
aggiudicatario della concessione dei servizi in oggetto, ha il compito di assicurare
Fapprovvigionamento di energia elettrica per I'impianto di pubblica illuminazione.

In particolare, la E.S.Co Concessionaria relativamente agli impianti di cui alla tabella 1 e 1 bis dovra:

* Volturare', a proprio nome, tutti i contatori di fornitura di energia elettrica entro 3 mesi dalla data
di stipula del contratto d’appalto;

* Approvvigionare I'energia elettrica primaria necessaria a garantire il fabbisogno degli impianti di
iluminazione pubblica di proprieta e/o di in uso allAmministrazione.

4.2 La Fornitura di Energia Termica per le Centrali Termiche

Nell'ambito del Servizio Energia per gli impianti Termici, la E.S.Co Concessionaria ha il compito di
assicurare I'approvvigionamento dei combustibili necessari al funzionamento delle centrali termiche
al fine di garantire I'erogazione del calore necessario al riscaldamento degli ambienti, alla produzione
di acqua calda per uso sanitario.

In particolare, la E.S.Co Concessionaria, relativamente agli impianti di cui alla tabella 2 dovra:

» Volturare, a proprio nome, i contatori di combustibile gassoso che alimentano le centrali termiche
a combustibile Gassoso;

' Riferimento alla consistenza indicata in tabella 1 e 1 bis della presente relazione illustrativa.
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* Approvvigionare i combustibili liquidi, aventi le caratteristiche chimico-fisiche secondo la
normativa vigente, che alimentano le centrali termiche a Gasolio.

» Approvvigionare i combustibili liquidi, aventi le caratteristiche chimico-fisiche secondo la
normativa vigente, che alimentano le centrali termiche a Gpl.

4.3 La Fornitura di Energia Elettrica per gli impianti elettrici a servizio degli immobili

Nell’ambito del Servizio Energia per gli impianti elettrici degli edifici, Engie Servizi S.p.A. ove
aggiudicataria della concessione dei servizi in oggetto, ha il compito di assicurare
'approvvigionamento di energia elettrica per gli impianti di alimentazione elettrica degli immobili di
cui alla tabella 4.

In particolare, la E.S.Co Concessionaria dovra:

e Volturare, a proprio nome, di tutti i contatori di fornitura di energia elettrica entro 3 mesi dalla data
di stipula del contratto d'appalto;

* Approvvigionare l'energia elettrica primaria necessaria a garantire il fabbisogno degli impianti
elettrici degli immobili di proprieta e/o di in uso al’Amministrazione.

4.4 La Manutenzione Ordinaria

Nellambito del servizio di Manutenzione Ordinaria, la E.S.Co Concessionaria ha il compito di
assicurare che le infrastrutture logistiche nel loro complesso siano costantemente in grado di
soddisfare I'esigenza operativa e che le singole componenti forniscano con continuita le prestazioni
previste dalle relative specifiche tecniche prevenendone il degrado e conservandone quindi l'integrita
e disponibilita operativa.

La Concessionaria dovra fornire la manodopera e i materiali minuti di consumo necessari a garantir
fesecuzione delle attivita manutentive, relativamente agli impianti di cui alla tabella 1, alla tabella 2,
alla tabella 3, alla tabella 4, alla tabella 5.

Saranno eseguiti controlli, verifiche, misure, regolazioni e lavori eseguiti con cadenze fisse e
programmate, generalmente secondo le indicazioni dei manuali di uso e manutenzione in dotazione
ad apparecchi e impianti e/o secondo le regole di buona tecnica.

La Manutenzione Ordinaria riguardera quindi l'unione tra le attivita di Manutenzione Ordinaria
Preventiva con il Monitoraggio, Controllo e Misure.

La Manutenzione Ordinaria Preventiva, eseguita ad intervalli predeterminati e volta a ridurre la
probabilita di guasto o la degradazione del funzionamento di un impianto, comprende:

» Manutenzione Ciclica, quella preventiva periodica in base a cicli di utilizzo predeterminati;

» Manutenzione Secondo Condizione, quella preventiva subordinata ad un valore limite
predeterminato;

* Fornitura in opera dei materiali minuti di consumo.

Il Monitoraggio, il Controllo e le Misure, attraverso il rilievo e l'analisi dei parametri di
funzionamento e/o le informazioni disponibili sullo stato di conservazione, comprende:

» il confronto dei parametri di funzionamento con i dati storici o i dati di targa.

Verra creato un apposito programma annuale della manutenzione che sara sviluppato in coerenza
tra la reale consistenza impiantistica e tutte le attivita manutentive prescritte dalla normativa vigente,
dai libretti d’'uso e manutenzione delle apparecchiature ovvero dal buon senso e dall’'esperienza
pluriennale della Concessionaria in caso di assenza degli stessi.

Il programma annuale della manutenzione sara trasmesso annualmente.

Tutte le attivitd di manutenzione ordinaria verranno eseguite dal personale di conduzione
specializzato e in possesso delle necessarie qualifiche e certificazione di legge, nel rispetto della
normativa vigente.

I relativi risultati oltre ad essere verbalizzati nei “Rapporti Tecnici di Intervento”, ove previsto dalla

L. . s 44484 T s D
e RELAZIONE ILLUSTRATIVA 20
CNGIC L SERVIZIO MANUTENTIVO PROFOSTO COMPRESO MNEL CANONE ANNUALE pag.

Iz S

UIrATre



Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

legge, saranno trascritti negli appositi registri o libretti a corredo degli impianti (p.e. registri
antincendio, libretto di centrale, e cosi via).

Qualora durante le attivita di controllo dovessero emergere situazioni che rendono necessario un
intervento manutentivo specifico il tecnico manutentore attivera la procedura relativa alla
manutenzione ordinaria correttiva.

4.5 La Manutenzione Correttiva
La Manutenzione Correttiva, viene definita:

* a“Guasto” o a “Rottura” quando & eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria;

» "Predittiva” quando viene eseguita a seguito delle indicazioni e informazioni provenienti dalla
Manutenzione ordinaria, in particolare le Manutenzioni Preventive e il Monitoraggio, Controllo e
Misure, nel caso in cui siano individuati parametri di funzionamento non ottimali e/o performanti
rispetto alle indicazioni del costruttore e/o ai dati di targa.

La Manutenzione Correttiva Predittiva € molto efficace e garante sulla continuitd del servizio in

quanto viene eseguita immediatamente a seguito delle indicazioni provenienti dalla manutenzione

ordinaria, in particolare dalla Manutenzione Preventiva e il Monitoraggio, Controllo e Misure, ovvero

in anticipo rispetto all'insorgere del problema, anche quando siano riscontrabili i segni premonitori e

qualora lo consentano le caratteristiche del singolo componente o apparato, prima che si manifestino

le relative avarie o guasti.

In entrambi i casi, sia la Manutenzione Correttiva a Guasto che quelle Predittiva, sono volte a

riportare un’entita nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.

Nell'ambito del servizio di Manutenzione Ordinaria Correttiva, la Concessionaria dovra fornire la

manodopera e i materiali minuti di consumo necessari a ripristinare I'efficienza di quelle unita che per

guasti o malfunzionamenti, dovuti a cause accidentali o ad usura, non sono pit idonee ad assicurare

il richiesto funzionamento.

La Manutenzione Correttiva a Guasto, comprende:

» la disponibilita costante per tutta la durata del servizio di personale qualificato che garantisca il
massimo livello di continuita di esercizio delle strutture e degli impianti, attraverso interventi di
ripristino a guasto;

» la disponibilita costante per tutta la durata del servizio delle attrezzature e dei materiali necessari
a garantire l'efficacia degli interventi di ripristino a guasto;

» la garanzia sul rispetto dei requisiti di sicurezza connessi agli interventi di ripristino;

e fornitura in opera dei materiali minuti di consumo.
La Manutenzione Correttiva Predittiva, comprende:

» gli interventi correttivi a seguito dell'individuazione di parametri di funzionamento non ottimali e/o
performanti rispetto alle indicazioni del costruttore e/o ai dati di targa, prima che si manifestino le
relative avarie o guasti;

» la garanzia sul rispetto dei requisiti di sicurezza connessi agli interventi di ripristino;

» fornitura in opera dei materiali minuti di consumo.

4.6 Materiali Minuti di Consumo

Nellambito del servizio manutentivo proposto, durante I'esecuzione delle attivitd di manutenzione
preventiva e correttiva, sono compensati nellimporto a canone del servizio i seguenti materiali minuti
di consumo e le forniture per gli interventi di seguito elencati:

* Impianto Pubblica llluminazione
v fornitura e sostituzione di qualsiasi lampada per tipologia (SAP-JM-LED), specie e potenza;
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fornitura e sostituzione di lampade spia, pulsanti, fusibili;

fornitura e sostituzione di portalampade;

fornitura e sostituzione delle guarnizioni di chiusura;

fornitura e sostituzione delle morsettiere di fissaggio dei cavi nelle armature;

* Impianti Termici

v fornitura degli anodi di magnesio per i bollitori;

v fornitura dei prodotti acidi e passivanti per lavaggi chimici;
fornitura delle guarnizioni dei portelloni dei generatori termici;
v fornitura delle morsettiere dei motori delle pompe di circolazione;

4

* Impianti Condizionamento
v fornitura dei prodotti acidi e passivanti per lavaggi chimici al condensatore;
v prodotti igienizzanti e detergenti per fan coils, split system e filtri in generale.

e [mpianti Elettrici negli Edifici

v Fornitura delle lampade spia e segnalazione dei quadri elettrici;
e Impianti idrici sanitari

v Fornitura delle guarnizioni;

¢ Gruppi antincendio
¥ Fornitura delle lampade spia e segnalazione dei quadri elettrici;

4.7 Struttura operativa

L’erogazione del Servizio Energia Elettrica per gli immobili nonché del Servizio Energia Termica per
gli Impianti Termici come proposto, necessita di una buona conoscenza ed esperienza in ambito
energetico, tecnico e gestionale, di un’organizzazione aziendale consolidata ed articolata in grado di
operare efficacemente sul territorio, oltre che un'ottima esperienza delle problematiche
amministrative-gestionali proprie dei Clienti Pubblici.

4.7.1 Sede Operativa Engie Servizi S.p.A. diSassari

Engie Servizi S.p.A. & presente in Sardegna con I'’Area Sardegna che ha sede principale nella citta di
Cagliari e Uffici Operativi presso le citta di Sassari, Nuoro, Oristano.

Il servizio proposto sara gestito dagli uffici di Sassari, attraverso il coordinamento delle risorse
presenti.

Questa sede fungera da polo logistico per tutte le figure professionali impegnate nel servizio.

4.7.2 Referente contrattuale
Sara nominato un referente contrattuale di comprovata esperienza nell’ambito dei servizi previsti.

Il referente contrattuale dovra essere reperibile in qualsiasi momento, su chiamata del responsabile
dell'ufficio tecnico o da suoi incaricati e dovra:

» coordinare tutta I'attivita manutentiva prevista;

e tenere i rapporti con il responsabile dell’'ufficio tecnico;

e gestire il personale durante le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria;

¢ gestire il contratto con tutte le incombenze tecniche e amministrative;

» curare la predisposizione, il controllo e la presentazione di tutta la documentazione prevista (piani
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di manutenzione, preventivi, ecc.)

* coordinare [effettuazione di prove tecniche e specialistiche, interventi di manutenzione
straordinaria;

» coordinare le attivita nel rispetto della sicurezza.
In caso d'assenza o sostituzione del referente contrattuale, Engie Servizi S.p.A. dovra comunicare
con congruo anticipo il nominativo del sostituto.

4.7.3 Staff tecnico amministrativo

Di supporto gestionale al referente contrattuale saranno assegnate risorse tecniche e amministrative
che dovranno:

* rendicontare economicamente le attivita del servizio;

» relazionare operativamente I'attivita del servizio e la programmazione;
» realizzare studi di fattibilita e preventivazione;

e supportare lattivita in campo;

* acquistare i materiali e fornire le attrezzature.

4.7.4 Personale operativo
Il personale operativo rispondera gerarchicamente al referente contrattuale e funzionalmente allo
staff tecnico, che di fatto coordinera tutte le attivita legate al servizio.

Faranno parte del personale tecnico:

» lerisorse di Engie Servizi S.p.A. appartenenti alla sede operativa di Sassari;

La formazione riveste per Engie Servizi S.p.A. un’importanza fondamentale sia nell'ottica della
erogazione di un servizio che abbia caratteristiche di sicurezza ed efficacia, che in quella del
miglioramento continuo.

A tale scopo verranno previsti corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i propri addetti
su:

» la sicurezza di utenti e operatori nel corso dello svolgimento delle proprie attivita;
e [attenzione alle esigenze degli utenti fruitori del servizio;

e mantenere un’elevata competenza tecnica utile ad effettuare interventi efficaci.

4.8 Pronto intervento e reperibilita

Per tutta la durata del servizio, Engie Servizi S.p.A. garantira il pronto intervento 365 giorni/anno 24
ore su 24, costituito da operatori con idonea competenza, dotata di automezzo dedicato con
adeguata attrezzatura ed apparecchiatura di telecomunicazione per la rintracciabilita.

Il pronto intervento sara essere garantito con tempi di intervento massimi di 2 ore dalla chiamata.

4.9 Call Center

Engie Servizi S.p.A., al fine di fornire un migliore servizio, mettera a disposizione dell’Utenza il Call
Center, aziendale, attivo 24 ore su 24, chiamando il numero verde per tutte le richieste di intervento
tecnico. Il servizio di Call Center, realta gia operativa presso I'azienda, viene messa a disposizione
per offrire valore aggiunto alla propria proposta in termini di efficienza, puntualita, organizzazione ed
efficacia del servizio.

Nel 2006 Engie Servizi S.p.A. é stata la prima azienda in Italia ad avere ottenuto la certificazione del
proprio Call Center secondo la norma UNI 11200:2006 (ora UNI 15838:2010 relativa ai servizi di
ricezione, segnalazione ed allarmi, gestione della richiesta, attivazione degli interventi relativi alla
gestione di immobili € impianti - Facility Management).

) [ ] T A 0
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4.10 Interventi di Investimento compresi nel canone del servizio

Oltre a quanto sopra fanno parte integrante della proposta di finanza di progetto, un insieme di|
interventi di manutenzione straordinaria, necessari e contingenti ai fini della riqualificazione
impiantistica e dell’efficientamento energetico, dettagliati nella relazione tecnica del progetto di
fattibilita.

5 PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il servizio proposto, prevede 'esecuzione attivitd manutentive, secondo il Piano della Manutenzione
Programmata, relativamente alle seguenti categorie impiantistiche:

Impianto di pubblica llluminazione

e Impianti elettrici;

e  Apparecchi illuminanti;

e Sostegni;

» Morsettiere di fissaggio dei cavi
» Aftacchi alle lanterne;

» Supporti e testate di sostegno delle lanterne;

* Quadri di Distribuzione;

e Rete elettrica di distribuzione;

e Impianto di Messa a Terra - Sistema di dispersione;

¢ Impianto di Messa a Terra - Conduttori di protezione;

e Impianto di Messa a Terra - Sistema di equipotenzializzazione;
e Quadri di Telecontrollo;

* Impianti di Rifasamento;

¢ Riduttori di Flusso;

Impianti Termici

e Addolcitori;

e Aerotermi;

« Bollitori Acqua Calda Sanitaria;
¢ Bruciatore a Gas;

e Bruciatore a Gasolio;

e Camini e canali fumo;

e Radiatori;

e Convettori;

. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 24
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Ventilconvettori;

Caldaia murale stagna;

Generatore ad acqua calda (Combustibili solidi);
Generatore ad acqua calda (Combustibile gasolio);
Generatore ad acqua calda (Combustibili gassosi);

Valvole 3-4 vie con servocomando elettrico.

Impianti Condizionamento

Pompa di Calore;

Unita interne;

VAM;

Refrigeratore d’Acqua condensato ad Aria;

Refrigeratore d'Acqua condensato ad Acqua

Impianti Elettrici negli Edifici e nei locali tecnici

[ ]

Cabine MT/BT

Linee di distribuzione elettrica principali e dorsali;
Impianti terminali di distribuzione iuce e forza motrice;
Impianto di messa a terra;

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Quadro elettrico di bassa tensione;

Impianto di illuminazione interna ed esterna;
Apparecchi di illuminazione interna ed esterna;
Apparecchi di illuminazione di sicurezza;

Punti di comando luce;

Prese di forza motrice;

Motori elettrici;

Pompe;

Elettropompe.

Impianti Idrico Sanitari negli Edifici

Autoclave;
Boiler elettrico;

Pompe sommerse;

e Vasi;

e Bidet;

b ) [ s
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* Lavabi/ Lavelli;
e Piatti doccia;
* QOrinatoi;

e Turche.

Impianti_Antincendio

»  Gruppi di Pressurizzazione Antincendio;

e  Gruppi Motopompa;

Idranti UNI 45 e UNI 70;

»  Gruppo attacco motopompa UNI 70;

* Bocca Antincendio Esterna UNI 45 e UNI 70;

¢  Tubazioni acciaio zincato.

Impianti antintrusione

e Centrale antintrusione;

e Sensoristica;

Impianti elevatori

¢ Vano Tecnico;

e Argano;

e Centralina oleodinamica;
» Limitatore;

» Vano e tetto cabina;

» Contrappeso;

¢ Cilindro e pistone;

¢ Arcata e cabina;

» Operatore automatico e scorrevole;
* Serratura;

¢ Porte dei piani;

o Cabina;

» Fossa;

» Dispositivi di sicurezza;
» Libretti di esercizio;

e Rapporti di intervento.

e RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Di seguito vengono forniti i programmi di manutenzioni relativi alle tipologie impiantistiche
oggetto della presente offerta, che riportano I'elenco delle attivita manutentive programmate che
intendiamo svolgere per soddisfare gli obiettivi e livelli qualitativi dichiarati nella presente proposta.
Tali piani, elaborati in base alla pluri-decennale esperienza aziendale Engie Servizi S.p.A., con il fine
ultimo di dare un valore aggiunto al servizio offerto, riportano indicazioni circa le attivita da eseguire e
le frequenze di esecuzione.

Il Piano di Manutenzione viene presentato in forma tabellare; per ogni tipologia impiantistica
installata, sono indicate:

» Descrizione oggetto — componente dell'impianto oggetto dell’attivita manutentiva;
» Descrizione attivita — & I'attivita di manutenzione prevista;
* Manutenzione — & l'identificazione della tipologia di manutenzione;

* Frequenza — ¢é la frequenza di esecuzione proposta da Engie Servizi S.p.A..

Resta comunque inteso che i programmi manutentivi proposti, potranno nel corso dello svolgimento

del contratto, soprattutto successivamente al primo anno di gestione in cui verra acquisita una
maggior conoscenza delle caratteristiche intrinseche della realta impiantistica oggetto del contratto,
subire variazioni ulteriormente migliorative al fine della qualita del servizio erogato.

Le attivita di manutenzione proposte, verranno tutte svolte dal personale operativo specifico,
secondo le procedure descritte nelle Specifiche Attivita-Istruzioni Operative contenute nel manuale _
procedure operative e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Q=
Durante le attivita manutenzione saranno impiegati tutti quei materiali minuti di consumo compresi ;
nel canone che si rendessero necessari per I'esecuzione della manutenzione e delle relative § Z2
operazioni di verifica e controllo, il cui scopo primario & la conservazione in perfetta efficienza dei Q2
componenti Fimpianto e la conseguente garanzia di continuita di funzionamento in totale affidabilita.

Tutti gli interventi riguardanti gli impianti elettrici che comportino un intervento straordinario su linee
esistenti saranno secondo i modelli del D.M. n. 37 del 22.01.2008 ed eventuali ulteriori prescrizioni in
materia di certificazione impianti.

WA

1.1) Sviluppo del Piano di Manutenzione

DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA

OGGETTO DESC. OGGETTO FREQUENZA

MANUTENTIVA MANUTENTIVA |

Verifica stato di usura dei
Pubblica ortalampada ed eventuale .
IPA L Lampade Annuale P . p. s Preventiva
Iluminazione sostituz. di quelli ossidati o
danneggiati
Pubblica Sostituzione delle lampade
IPA L Lampade Triennale soggette a parzializzazione Preventiva
iluminazione
del flusso
Sostituzione delle lampade al
raggiungimento del flusso
luminoso pari al 70% di
Pubblica quello nominale ovvero ogni
IPA . Lampade Triennale 6000 ore di funzionamento Preventiva
Hluminazione ) .
ed in ogni caso quando non
sono rispettati i livelli
illuminotecnici minimi
previsti dalla legge
] [ R ] s S
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

MANUTENTIVA

Pubblica Corpo . v .
IPA N . P . Annuale Pulizia dell'involucro esterno Preventiva
llluminazione dell'apparecchio
Pubblica Corpo Verifica funzionale .
IPA N . P . Annuale . Preventiva
[lluminazione dell'apparecchio dell'involucro esterno
. Verifica della chiusura e
Pubblica Corpo . . . .
IPA lluminazione dell'apparecchio Annuale dell'integrita dei Preventiva
PP rifrattori/riflettori
In occasione del ricambio
) delle tampade esaurite:
IPA Pubblica Corpo Triennale izi i rifl i rif i Preventiva
Illuminazione dell'apparecchio Pglma d'EI riflettori, ri rattorl',
diffusori, gonnelle e coppe di
chiusura degli apparecchi
In occasione del ricambio
delle lampade esaurite:
IPA Pulilica Corpo Triennale Verlflca Fle'” E;]ffICIenZa d|el Preventiva
llluminazione dell'apparecchio snsFeml di chiusura de
proiettore ed eventuale
sostituzione delle guarnizioni
di chiusura
In occasione del ricambio
delle lampade esaurite:
Pubblica Corpo . ifi 'effici i .
IPA obliC . p . Triennale Verifica dell'efficienza dei Preventiva
Illuminazione dell'apparecchio sistemi di ancoraggio dei
proiettori ai relativi supporti
(pali, telai, pareti, ecc)
In occasione del ricambio
delle lampade esaurite:
Verifica dello stato degli
Pubblica Corpo . i icii i .
IPA bblic . p . Triennale accessori elettrici interni Preventiva
llluminazione dell'apparecchic (accenditore, alimentatore,
condensatore, fotocellula,
ecc.) compresa la bonta delle
connessioni elettriche
Verifica ed eventuale
correzione del mantenimento
. delle caratteristiche
Pubblica Corpo . . . . .
iPA L . . Annuale illuminotecniche del Monitoraggio
Illuminazione dell'apparecchio .
proiettore ovvero della
regolare distribuzione del
flusso luminoso sulla strada
Ispezione notturna mensile
per impianti non
telecontroliati sorveglianza
Pubblica Corpo . sistematica dell'efficienza dei . -
IPA N . P . Mensile .. . - . Monitoraggio
Illuminazione dell'apparecchio corpi illuminanti, necessaria
per individuare gli interventi
manutentivi che si
rendessero necessari
- - i . S aasees s -
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Comune di Sennori

OGGETTO

DESC. OGGETTO

- Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Sostituzione di lampada
guasta ed in occasione
. verifica di tutte le L
Pubblica Secondo . ) . Predittiva e/o a
IPA . Lampade s connessioni elettriche, in
HHluminazione Necessita . Guasto
caso di guasto e/o
malfunzionamento rilevato
dal monitoraggio
Pubblica Sostegni - Pali e . - . . .
IPS L & . Trimestrale Verifica corretto fissaggio Preventiva
Hluminazione sbracci
Verifica visiva dell'integrita,
Pubblica Sostegni - Pali e . anche in occasione del .
IPS L . Triennale . Preventiva
Illuminazione sbracci cambio lampade a
programma
. . . Verifica visiva dello stato di
Pubblica Sostegni - Pali e . . . .
IPS N . Semestrale protezione anticorrosiva alla Preventiva
llluminazione sbracci
base del palo
Pubblica Sostegni - Pali e o TR .
IPS L. & . Semestrale Verifica della verticalita Preventiva
lluminazione sbracci
Verifica stato collarini e fascia
. . . rotezione
Pubblica Sostegni - Pali e . P . . .
IPS N . Triennale termorestringente, anche in Preventiva
luminazione sbracci . .
occasione del cambio
lampade a programma
. . . Verifica della stabilita , anche
Pubblica Sostegni - Pali e . . . . .
IPS L. . Triennale in occasione del cambio Preventiva
lluminazione sbracci
lampade a programma
Pubblica ostegni - Pali Verifica di tutte le .
IPS u.b . > & 'a '€ Annuale er! L . Preventiva
Illuminazione sbracci connessioni elettriche
Pubblica Sostegni - Pali e Verifica dei punti di .
IPS L & . Biennale L P . Preventiva
Hluminazione sbracci derivazione alla base dei pali
Controllo delle scatole di
Pubblica Sostegni - Pali e L . . .
IPS L 5 . Annuale derivazione sulle facciate dei Preventiva
Hluminazione sbracci L .
fabbricati e sui pali
Verifica della stabilita degli
Pubbilica Sostegni - Pali e elementi di sostegno dei .
IPS o € . Annuale . . . & Preventiva
flluminazione sbracci proiettori (pali, mensole,
portali, cavi di sospensione)
. . . Termografia a spot 3 sostegni
Pubblica Sostegni - Pali e . g . P . & . .
IPS _— . Biennale per via per i sostegni non Monitoraggio
Illuminazione sbracci N
sostituiti
Verifica dello stato degli
. . . attacchi degli sbracci e delle
Pubblica Sostegni - Pali e . B . .
IPS . . Annuale paline installati a muro e su Preventiva
llluminazione sbracci .
pali Cemento Armato
Centrifugato
Verifica dell’ copertura
Pubbli Sostegni - Pali "armatura dei pali .
IPS . Fa steg }.)a“ € Annuale dell dei pa Preventiva
llluminazione sbracci Cemento Armato
Centrifugato
Pubblica Sostegni - Pali e Verifica dell’esistenza di .
IPS o & .a Annuale © L . . Preventiva
L Illuminazione sbracci carichi statici esogeni.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

MANUTENTIVA

Verifica ed eventuale
. . . ripristino dell’anello in
Pubblica Sostegni - Pali e P .
iPS L . Semestrale cemento (laddove presente) Preventiva
lluminazione sbracci ]
realizzato sul basamento a
sigillo del sostegno
. . . Verifica a vista dello stato di
Pubblica Sostegni - Palie . . . .
IPS N . Biennale corrosione del sostegno ( a Monitoraggio
Illuminazione sbracci - L
valle verifiche iniziali)
Verifica stato di
Pubblica Sostegni - Pali e . conservazione dei sostegni . .
IPS S & . Biennale I & Monitoraggio
llluminazione sbracci metallici all’incastro con
blocco di calcestruzzo
Pubblica Sostegni - Pali e . Termografia a spot 3 sostegni . .
IPS S & . Triennale .g . P . g Monitoraggio
lluminazione sbracci per via per i sostegni nuovi.
Pubblica . e Verifica dello stato di funi e .
IPS L. Sostegni - Sospensioni Annuale R Preventiva
Nluminazione ganci
Pubblica . . Verifica delle condizioni di .
IPS L Sostegni - Sospensioni Annuale . . Preventiva
{luminazione sicurezza statica
. Verifica dell’esistenza di
Pubblica . . . .. . .
IPS - Sostegni - Sospensioni Annuale carichi statici esogeni sui Preventiva
llluminazione . .
tiranti
Pubblica Morsettiere di . Verifica giunzioni dei cavi nei .
IPS L ) . . . Biennale . Preventiva
Illuminazione fissaggio dei cavi pozzetti a base palo
Pubblica Morsettiere di - . .
IPS . , . . . Semestrale Verifica funzionale Preventiva
llluminazione fissaggio dei cavi
. . . Pulizia e disossidazione con
Pubblica Morsettiere di . . .
IPS - . . . . Semestrale eventuale sostituzione di Preventiva
llluminazione fissaggio dei cavi . . ,
quelli non piu idonee all’uso
Pubblica Morsettiere di Verifica del fissaggio dei cavi .
IPS L ) . . . Semestrale . g8 , Preventiva
llluminazione fissaggio dei cavi e dei cablaggi
Pubblica . e . .
IPS L. Attacchi alla lanterne Semestrale Verifica funzionale Preventiva
fluminazione
Pubblica . . .
IPS - Attacchi alla lanterne Semestrale Serraggio Preventiva
luminazione
. Supporti e testate di
Pubblica PP e . .
IPS . sostegno delle Semestrale Verifica funzionale Preventiva
Illuminazione
lanterne
Verifica stato collarini e fascia
. Supporti e testate di protezione
Pubblica . . . .
IPS o sostegno delle Triennale termorestringente, anche in Preventiva
IHluminazione . }
lanterne occasione del cambio
lampade a programma
Misure comprensive della
. . rilevazione delle correnti di
Pubblica Quadro di . . . .
IPQ N o Semestrale linea, della potenza attiva e Monitoraggio
llluminazione distribuzione . .
reattiva, del fattore di
potenza
Pubblica Quadro di . Controllo assenza anomalie )
IPQ - e Mensile : Preventiva
llluminazione distribuzione e/o allarmi
Pubblica Quadro di . Controllo visivo sistema di .
IPQ . s Mensile Preventiva
Hluminazione distribuzione messa a terra
G 4 G i s R 4 92 e [ e I
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DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
OGGETT! DESC. GETT ENZA
g 2 bl 2 Aol MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Pubblica Quadro di Controllo stato targhettature .
IPQ L . Semestrale ) C . Preventiva
[lluminazione distribuzione e simboli di identificazione
Controllo a vista connessioni
Pubblica uadro di elettriche per accertare .
IPQ .. Q . Semestrale . P o Preventiva
llluminazione distribuzione eventuali connessioni lente,
ossidazioni e bruciature
Controlio a vista morsetti per
Pubblica Quadro di accertare eventuali .
IPQ o o Semestrale L o Preventiva
llluminazione distribuzione connessioni lente, ossidazioni
e bruciature
Pubblica Quadro di Controllo a vista teste di cavo .
IPQ o o Semestrale . Preventiva
lluminazione distribuzione nelle morsettiere
Controllo ed eventuale
PQ Pubblica Quadro di Secondo sostituzione Predittiva e/o a
llluminazione distribuzione Necessita lampade/portalampade spia Guasto
e segnalazione
Pubblica uadro di ntrollo efficienza ed .
IPQ o Q . Semestrale C? tro R . Preventiva
Illuminazione distribuzione integrita contattori
Controllo efficienza ed
integrita sistemi di
Pubblica Quadro di ventilazione forzata e/o .
IPQ - o Semestrale . . Preventiva
lluminazione distribuzione raffrescamento (ventilatori,
termostati,
condizionatori,ecc.)
Pubblica uadro di Verifica dei collegamenti a .
IPQ . Q . Semestrale €8 Preventiva
Mluminazione distribuzione terra
Pubblica uadro di . . .
IPQ L .Q o Semestrale Pulizia apparecchiature Preventiva
Illuminazione distribuzione
Pubblica uadro di . . .
iPQ L Q . Semestrale Pulizia carpenteria Preventiva
llluminazione distribuzione
Pubblica uadro di . .
IPQ L .Q W Semestrale Pulizia sbarre Preventiva
llluminazione distribuzione
Pubblica Quadro di Verifica assenza e rimozione .
IPQ L . Semestrale . Preventiva
HHuminazione distribuzione parti estranee
Pubblica uadro di Verifica e serraggio di tutte le .
IPQ o .Q . Semestrale . .gg . Preventiva
lluminazione distribuzione connessioni elettriche
Verifica ed eventuale
Pubblica Quadro di sostituzione delle unita di .
IPQ L . Semestrale . Preventiva
lluminazione distribuzione controllo, protezione e
comando
. . Verifica a vista dello stato
Pubblica Quadro di e . .
IPQ N e Semestrale dell'isolamento dei Preventiva
Illuminazione distribuzione .
conduttori
- . Controllo visivo protezione
Pubblica uadro di . . . . .
IPQ L .Q o Semestrale da contatti accidentali parti Preventiva
Illuminazione distribuzione . .
in tensione
. . Controllo e/o prova
Pubblica Quadro di . / p. . .
IPQ - e Semestrale funzionamento circuiti Preventiva
llluminazione distribuzione e
ausiliari
. . trollo e rov
Pubblica Quadro di COI’.I /o prova . .
IPQ o . Semestrale funzionamento organi Preventiva
llluminazione distribuzione .
comando, commutazione,
a4 B 2 2 e 0 | e . B 00000
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
OGGETTO DESC. GETTO FREQUENZA
S0 2% MANUTENTIVA MANUTENTIVA
misura e segnalazione
Pubbilica Quadro di Controllo efficienza ed
P L R Semestrale . N . . Preventiva
Q llluminazione distribuzione integrita conduttori elettrici
. . Controllo efficienza ed
Pubbilica Quadro di . L R .
IPQ N . Semestrale integrita guarnizioni quadro Preventiva
Iluminazione distribuzione .
elettrico
Pubbilica uadro di Controllo efficienza ed .
IPQ L .Q W Semestrale . e . Preventiva
lHluminazione distribuzione integrita interruttori
Pubblica odi Pulizia contatti elettrici di .
IPQ o 'O,u'adr. ! Semestrale uliz e Preventiva
luminazione distribuzione comando ed ausiliari
Verifica ed eventuale ripresa
. . delle verniciature e delle
Pubblica Quadro di . L .
IPQ o e Biennale protezioni contro la Preventiva
Illuminazione distribuzione . .
corrosione e/o penetrazione
di liquidi o polvere
Controllo anche mediante
. . misura dei parametri elettrici
Pubblica Quadro di . .p s . .
IPQ S s Annuale dell'impianto (correnti di Monitoraggio
llluminazione distribuzione . .
linea, fattore di potenza,
potenza attiva e reattiva)
Verifica stato di
conservazione e valori di
Pubblica uadro di . taratura dei dispositivi di .
IPQ N Q ?d . Trimestrale 2 . i disposi . Preventiva
llluminazione distribuzione accensione (crepuscolari,
timer, orologi astronomici,
ecc.)
Verifica dell’efficienza dei
dispositivi di protezione
differenziale, mediante prova
Pubblica uadro di . o .
1PQ - .Q L Annuale diretta di funzionamento e Preventiva
llluminazione distribuzione . . s .
dei dispositivi di protezione
delle linee (magnetotermici,
ecc.).
Verifica dispositivi di
Pubblic u di inserzione automatica in caso .
IPQ . .a .Q .adro' ! Annuale msg 2|9 to”atc. ! . Preventiva
llluminazione distribuzione di esistenza di impianti di
rifasamento automatico
Pubblica uadro di . Verifica ed equilibratura delle . .
IPQ L Q L. Biennale q . Monitoraggio
llluminazione distribuzione fasi
. . Verifica dello stato di
Pubblica Quadro di . . . . .
IPQ L o, Biennale conservazione di cavi e Preventiva
liluminazione distribuzione )
cablaggi
Pubblica uadro di Verifica funzionale quadro .
1IPQ L .Q .d 0. I Biennale ent . . €q Preventiva
llluminazione distribuzione sinottico
PQ Pubblica Quadro di Biennale Verifica funzionale schema Preventiva
llluminazione distribuzione elettrico/elettronico
Pubblica uadro di . - . e .
IPQ o Q . Biennale Verifica funzionale fusibili Preventiva
llluminazione distribuzione
Pubblica uadro di Verifica strumentazione e .
IPQ o, .Q .d . Annuale e' .Z Preventiva
Hluminazione distribuzione segnalazioni
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Comune di Sennori -

OGGETTO

DESC. OGGETTO

Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

. . Termografia a spot per
Pubblica Quadro di . & P . P s . .
IPQ Lo o Annuale verifica corretta funzionalita Monitoraggio
llluminazione distribuzione L
e stato connessioni
Verifica a vista dello stato di
. . conservazione del telaio e
Pubblica Quadro di . . . . .
IPQ o S Annuale degli sportelli degli armadi e Preventiva
llluminazione distribuzione .
del collegamento a terra di
quelli metallici
Pubblica uadro di . . . .
IPQ . .Q W Annuale Verifica funzionale involucro Preventiva
llluminazione distribuzione
Pubblica uadro di Verifica funzionale chiusura a .
1PQ L .Q . Annuale . Preventiva
llluminazione distribuzione chiave della portella
. . Verifica del grado di
Pubblica Quadro di . 'g .
IPQ L o Annuale isolamento interno ed Preventiva
INuminazione distribuzione
esterno
Pubblica Rete elettrica e di Prova di isolamento negli .
IPE L e Annuale L Preventiva
lluminazione distribuzione impianti
Pubblica Rete elettrica e di Prova isolamento fase-fase e .
IPE . R Annuale Preventiva
Illuminazione distribuzione fase terra
Pubblica Rete elettrica e di . e .
IPE L. o Trimestrale Verifica corretta marcatura Preventiva
llluminazione distribuzione
. . . Misura dell'isolamento verso
Pubblica Rete elettrica e di L. . ) . .
IPE 1N o Annuale terra di ciascuna linea di Monitoraggio
llluminazione distribuzione . .
alimentazione
Pubblica Rete elettrica e di Misura della corrente di . .
IPE . o Annuale . . Monitoraggio
lHluminazione distribuzione dispersione omopolare
. . . Verifica stato di
Pubblica Rete elettrica e di . ) .
IPE N L . Biennale conservazione Preventiva
Iluminazione distribuzione . .
cavi/conduttori
Verifica della continuita del
Pubblica Rete elettrica e di collegamento al sistema di .
IPE L. . Annuale . . Preventiva
Iluminazione distribuzione terra della linea di
alimentazione
. . . Verifica dei punti di
Pubblica Rete elettrica e di . L P L .
IPE S . Biennale derivazione alla base dei pali Preventiva
llluminazione distribuzione . L
o nelle scatole di derivazione
Verifica dello stato
Pubblica Rete elettrica e di . d’isolamento dei conduttori .
IPE N . Biennale ) Preventiva
Illuminazione distribuzione delle dorsali e delle
derivazioni
Verifica dello stato di
. . . conservazione delle scatole di
Pubbilica Rete elettrica e di . . .
IPE . L Biennale derivazione, delle Preventiva
llluminazione distribuzione . R
morsettiere dei fusibili e delle
portelle
Pubblica Rete elettrica e di . Verifica funzionale .
IPE - P Biennale : Preventiva
Hlluminazione distribuzione morsettiere
Pubblica Rete elettrica e di . Verifica stato di .
IPE __ e Biennale - I Preventiva
llluminazione distribuzione conservazione contenitori
. . . Verifica dello stato di
Pubblica Rete elettrica e di . . L .
IPE L s Biennale conservazione dei giunti, se Preventiva
HHlluminazione distribuzione . A .
ispezionabili
fR B e ) oS .00
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DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
GGETTO DESC. OGGETTO ENZA
2 S o MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Pubblica Rete elettrica e di . Verifica dell'isolamento dei .
IPE - . Biennale . . . Preventiva
llluminazione distribuzione cavi mediante misura
Pubblica Esame a vista dello stato
IPT - Sistema di dispersione Biennale generale dell'impianto di Preventiva
IHluminazione
terra
Verifica del serraggio e
Pubblica Conduttori di . dell’efficienza delle .
IPT . . Biennale S . Preventiva
lluminazione protezione connessioni elettriche con
I'impianto di terra
. . Verifica della continuita dei
Pubblica Conduttori di . . . .
IPT o . Quinquennale conduttori di terra e di Preventiva
llluminazione protezione .
protezione
Verifica dello stato dei
Pubblica Conduttori di . dispersori con ingrassaggio di .
IPT o ) Biennale p . . & &g Preventiva
llluminazione protezione tutti i bulloni e controllo della
continuita dell'impianto
Pubbilica Sistema di Verifica dello stato di .
IPT L . o . Annuale . Preventiva
Illuminazione equipotenzializzazione conservazione
Pubblica Sistema di Verifica funzionale schema .
IPT L . - . Annuale . . Preventiva
IHluminazione equipotenzializzazione elettrico/elettronico
Pubblica . . . . Controllo visivo sistema di .
IPT L Sistema di dispersione Biennale Preventiva
lluminazione messa a terra
Misura dei valori di resistenza
di terra dei singoli dispersori
Pubblica . - . . nonché dell'intero .
IPT L Sistema di dispersione | Quinquennale . . Preventiva
Illuminazione dispersore, con stesura di
apposito verbale a firma del
verificatore
Pubblica Misura del valore di
IPT o Sistema di dispersione | Quinquennale | resistenza di terra dell'intero Preventiva
llluminazione .
dispersore
Pubblica uadro elettrico ntrollo assenza anomalie .
IPR L. Q et Semestrale Co . Preventiva
Iluminazione telecontrollo e/o allarmi
. . Controllo visivo protezione
Pubblica Quadro elettrico . . P . . .
IPR L Semestrale da contatti accidentali parti Preventiva
llluminazione telecontrollo . .
in tensione
. . Controllo efficienza ed
Pubbilica Quadro elettrico . N o .
IPR L Semestrale integrita guarnizioni quadro Preventiva
llluminazione telecontrollo .
elettrico
Pubblica uadro elettrico Controllo visivo sistema di .
IPR N Q elett Semestrale ° siste Preventiva
Illuminazione telecontrollo messa a terra
Pubblica Quadro elettrico Pulizia contatti elettrici di .
IPR L Semestrale I Preventiva
llluminazione telecontrollo comando ed ausiliari
Verifica integrita degli armadi
Pubblic ri aliin cui lloggiate .
IPR . .a Quadro elettrico Annuale strad song atlogg Preventiva
llluminazione telecontrollo le apparecchiature
elettroniche
Verifica delle tarature dei
Pubblica uadro elettrico . arametri impostati . .
IPR - Q Trimestrale P L p Monitoraggio
llluminazione telecontrollo (orologio, cicli di lavoro,
misure, ecc.)
o . S 09090909090 9T [ — — el e
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DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
O . E
OGGETT DESC. OGGETTO FREQUENZA MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Verifica dello stato dei
Pubblica adro elettri componenti e del .
IPR . Quadro elettrico Annuale . P Preventiva
lHluminazione telecontrollo funzionamento delle schede
elettroniche
Pubblica Quadro elettrico Verifica funzionamento .
IPR .. Annuale . . s g - Preventiva
Illuminazione telecontrollo interruttori e relé differenziali
Pubblica Quadro elettrico Verifica del sistema di .
IPR o Annuale . .. Preventiva
Illuminazione telecontrollo trasmissione dati in remoto
. Impianto di
Pubblica . P - . N .
IPF o rifasamento Annuale Verifica funzionale impianto Preventiva
lHluminazione .
automatico
Impianto di Controllo efficienza ed
Pubblica . P Secondo integrita lampade spia e Predittivae/o a
iPF L, rifasamento s .
llluminazione . Necessita segnalazione ed eventuale Guasto
automatico D
sostituzione
. Impianto di
Pubblica . P - . . .
IPF . rifasamento Annuale Verifica funzionale centralina Preventiva
IHluminazione .
automatico
. Impianto di . .
Pubblica . P Controllo serraggio morsetti .
IPF L. rifasamento Annuale L ) Preventiva
illuminazione . e connessioni elettriche
automatico
. . Controllo e taratura dei
. Impianto di . e
Pubblica . dispositivi di misura, .
IPF .. rifasamento Annuale . . Preventiva
lluminazione . protezione, fusibili,
automatico .
condensatori
. Impianto di
Pubblica . P Controllo dello stato della . .
{PF L, rifasamento Annuale . . Monitoraggio
Illuminazione . carpenteria metallica
automatico
. Riduttori di . .
Pubblica . Pulizia apparecchiature, )
IPG L flusso/regolatori di Annuale ) Preventiva
lluminazione . sbarre, carpenteria
tensione
. Riduttori di Verifica a vista morsettiere e
Pubblica . . o .
IPG o flusso/regolatori di Semestrale connessioni per verifica Preventiva
llluminazione . e . .
tensione ossidazioni o bruciature
. Riduttori di - .
Pubblica . . Verifica dello stato dei .
IPG S flusso/regolatori di Trimestrale . R Preventiva
llluminazione , contattori e relé
tensione
) Riduttori di o . .
Pubblica . Verifica dei collegamenti a .
IPG L flusso/regolatori di Annuale Preventiva
llluminazione > terra
tensione
. Riduttori di Verifica della presenza ed
Pubblica . . . . . .
IPG . flusso/regolatori di Semestrale eventuale rimozione di parti Preventiva
[luminazione >
tensione estranee
. Riduttori di .
Pubblica . . Controllo a vista delle teste .
IPG o flusso/regolatori di Trimestrale . Preventiva
Hluminazione ; cavo nelle morsettiere
tensione
. Riduttori di Prova lampade spia e .
Pubblica . Secondo . P . P Predittiva e/o a
IPG L flusso/regolatori di L sostituzione di lampade e
IHluminazione . Necessita . Guasto
tensione portalampade danneggiate
. Riduttori di
Pubbilica . e .
IPG S flusso/regolatori di Annuale Verifica stato targhettarure Preventiva
Nluminazione .
tensione
] s 2T [ —mae e
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

- Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Pubblica Riduttori di
IPG - flusso/regolatori di Semestrale Serraggio delle connessioni Preventiva
llluminazione .
tensione
. Riduttori di - .
Pubblica tori di - . Verifica strumentazione e .
IPG L. flusso/regolatori di Trimestrale L Preventiva
llluminazione > segnalazioni
tensione
. Riduttori di
Pubblica . . e . . .
IPG S flusso/regolatori di Trimestrale Verifica degli interruttori Preventiva
lluminazione >
tensione
. Riduttori di - .
Pubblica ori d . Verifica dello stato di .
IPG L flusso/regolatori di Semestrale . . . Preventiva
Illuminazione > isolamento dei conduttori
tensione
. Riduttori di o . Lo
Pubblica . Verifica funzionale dei circuiti .
IPG . flusso/regolatori di Annuale e Preventiva
llluminazione > ausiliari
tensione
. . Verifica strumentale
. Riduttori di ’e .I(.: u .
Pubblica L dell’equilibratura del carico .
IPG . flusso/regolatori di Semestrale . Preventiva
llluminazione > alimentato con eventuale
tensione L . . .
riequilibrio degli assorbimenti
. Riduttori di - . -
Pubblica tori di . Verifica sw cin impostazioni .
IPG S flusso/regolatori di Semestrale . . S Preventiva
llluminazione > dati di regolazione/riduzione
tensione
Pubblica Riduttori di Verifica corretto
IPG o flusso/regolatori di Semestrale funzionamento tempi di Preventiva
llluminazione . . .
tensione regolazione/riduzione
ADE | Impianto Termico Addolcitore MENSILE Controllo acqua in uscita Monitoraggio
. . . n va .
ADE | Impianto Termico Addolcitore MENSILE Co trqllo e/o pro Preventiva
funzionamento
. . . Secon Reintegro itivi serbatoio Predittiva e/o
ADE | Impianto Termico Addolcitore eco do eintegro additivi I /o3
Necessita sale Guasto
Controllo assenza anomalie
ADE Impianto Termico Addolcitore MENSILE e/o allarmi quadri ed Preventiva
apparecchi elettrici
. . . Controllo durezza residua . .
ADE | Impianto Termico Addolcitore MENSILE . . Monitoraggio
acqua a fine ciclo
. . . Controllo e/o prova .
ADE | Impianto Termico Addoilcitore MENSILE . /op . Preventiva
funzionamento galleggiante
. . . ntrollo integrita ed .
ADE | Impianto Termico Addolcitore MENSILE Contro L g Preventiva
eventuale ripristino tenute
. . . Verifica parametri .
ADE | Impianto Termico Addolcitore MENSILE . P . Preventiva
funzionamento/regolazione
Controllo e/o prova
ADE | Impianto Termico Addolcitore SEMESTRALE funzionamento quadri ed Preventiva
apparecchi elettrici
ADE | Impianto Termico Addolcitore SEMESTRALE Pulizia filtro / i Preventiva
. . . Pulizia serbatoio salamoia e .
ADE Impianto Termico Addolcitore SEMESTRALE 2 . Preventiva
valvola di fondo
Controllo visivo protezione
ADE | Impianto Termico Addolcitore ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
in tensione
| — .
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Controllo e/o prova
. . . funzionamento organi .
ADE | Impianto Termico Addolcitore ANNUALE unziona g. ! Preventiva
comando, commutazione,
misura e segnalazione
Controllo efficienza ed
ADE | Impianto Termico Addolcitore ANNUALE integrita guarnizioni quadro Preventiva
elettrico
ADE | Impianto Termico Addolcitore ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
]
ADE | Impianto Termico Addolcitore ANNUALE Controllo visivo sistema di Preventiva
messa a terra
. . , izi tatti elettrici di .
ADE | Impianto Termico Addolcitore ANNUALE Pulizia contatti .t. C! di Preventiva
comando ed ausiliari
Verifica parametri
ADE | Impianto Termico Addolcitore ANNUALE fun.2|ona.n.1e'nt.o/regol.a2|one Preventiva
dispositivi di protezione
differenziale
. . . izia est | .
ADE | Impianto Termico Addolcitore ANNUALE Pulizia e.s ern? .ed eventuale Preventiva
riverniciatura
AER Impianto Termico Aerotermo SEMESTRALE Controllo valvola / e Preventiva
AER | Impianto Termico Aerotermo SEMESTRALE Controllo assenza perdite Preventiva
AER Impianto Termico Aerotermo SEMESTRALE Fuiizi batterla'u di scambio Preventiva
termico
Controllo visivo protezione
AER | Impianto Termico Aerotermo ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
in tensione
AER Impianto Termico Aerotermo ANNUALE Control!o della giusta e libera Preventiva
rotazione albero motore
AER | Impianto Termico Aerotermo ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
AER Impianto Termico Aerotermo ANNUALE Controllo visivo sistema di Preventiva
messa a terra
AER impianto Termico Aerotermo ANNUALE Pulizia contatti elet't'rlc! di Preventiva
comando ed ausiliari
Verifica parametri
AER | Impianto Termico Aerotermo ANNUALE funzionamento/regolazione Monitoraggio
motore(i) elettrico(i)
Controllo e/o prova
AER | Impianto Termico Aerotermo ANNUALE funzionamento sistema di Preventiva
regolazione
AER | Impianto Termico Aerotermo ANNUALE Controllo tenuta Preventiva
AER | Impianto Termico Aerotermo ANNUALE Pulizia ventilatore Preventiva
. . . trollo ten alvole e .
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda MENSILE Controllo te uta.v v Preventiva
raccordi
. . . Verifica parametri .
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda MENSILE . P . Preventiva
funzionamento/regolazione
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda MENSILE Controllo circuiti acqua Preventiva
Controllo e/o prova
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda MENSILE funzionamento valvola / e di Preventiva
sicurezza
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Controllo integrita ed
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda ANNUALE eventuale ripristino Preventiva
coibentazione
. . . Controllo ed eventuale .
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda ANNUALE o Preventiva
sostituzione tenute
. . . Controllo integrita ed .
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda ANNUALE ° . g. . Preventiva
eventuale ripristino
rollo integrita ed -
. . . Secondo Cont ) I. . & Predittiva e/o a
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda s eventuale ripristino anodo al
Necessita . Guasto
magnesio
. . . lavaggio chimico 0 normale .
BOY | Impianto Termico | Bollitore Acqua Calda ANNUALE gelo interno Preventiva
. . \ llo leverismi di .
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas MENSILE Con.tro © .eve smi Preventiva
regolazione aria comburente
. . . Controllo sistema di .
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas MENSILE . Preventiva
accensione
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas MENSILE Controllo assenza perdite Preventiva
Controllo e/o prova
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas MENSILE funzionamento valvola/e di Preventiva
intercettazione rapida
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas MENSILE Pulizia esterna Preventiva
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas MENSILE ,Ve”ﬁca parametri . Preventiva
funzionamento/regolazione
Controllo assenza anomalie
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas MENSILE e/o allarmi quadri ed Preventiva
apparecchi elettrici
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas TRIMESTRALE Pulizia elettrodi Preventiva
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas TRIMESTRALE Pulizia ventilatore Preventiva
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas TRIMESTRALE Pulizia cavi trasformatori a.t. Preventiva
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas TRIMESTRALE Pulizia silenziatore / i Preventiva
Il ismi n
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas SEMESTRALE Controllo Ievaerri:ml serranda Preventiva
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas SEMESTRALE Pulizia filtro/i Preventiva
Pulizia e lubrificazione organi
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas SEMESTRALE meccanici di movimento e Preventiva
trasmissione
Controllo sistema di
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE protezione alimentazione Preventiva
elettrica
Controllo visivo protezione
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
in tensione
. . . Controll lla gi libera .
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE ont OI.O della giusta e lib Preventiva
rotazione albero motore
Controllo e/o prova
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE funzionamento Preventiva
apparecchiatura ciclica
- . . Controllo efficienza ed !
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE . . . - Preventiva
integrita contatti mobili
L I — ] TN -
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DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
OGGETTO DESC. OGGETTO FREQUENZA MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Controllo efficienza ed
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE integrita ventola Preventiva
raffreddamento
| BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
. . . llot .
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE controllo er.1uta Preventiva
elettrovalvole di tenuta
. . . isivo sist i .
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE Controllo visivo sistema di Preventiva
messa a terra
Pulizi ti elettrici di
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE ulizia contatti e Et.t. C! di Preventiva
comando ed ausiliari
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE Pulizia testa di combustione Preventiva
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE Pulizia ugelli Preventiva
Verifica parametri
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE funzionamento/regolazione Monitoraggio
motore(i) elettrico(i)
Controllo e/o prova
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE funzlonaiento org'anl Preventiva
comando, commutazione,
misura e segnalazione
Controllo e/o prova
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE funzionamento quadri ed Preventiva
apparecchi elettrici
Controllo efficienza ed
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE integrita guarnizioni quadro Preventiva
elettrico
Verifica parametri
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas ANNUALE fun.2|ona'rr'1e.nt.o/regol.32|one Preventiva
dispositivi di protezione
differenziale
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas BIENNALE Revisione generale Preventiva
BRM | Impianto Termico Bruciatore Gas BIENNALE Revisione generale rampa gas Preventiva
. . . . llo si i .
BRG Impianto Termico Bruciatore Gasolio MENSILE Centiolo 5|.stema gl Preventiva
accensione
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio MENSILE Controllo assenza perdite Preventiva
Controllo e/o prova
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio MENSILE funzionamento valvola/e di Preventiva
intercettazione rapida
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio MENSILE Pulizia esterna Preventiva
. . . . Verifi arametri .
BRG Impianto Termico Bruciatore Gasolio MENSILE . erflica p . Preventiva
funzionamento/regolazione
Controllo assenza anomalie
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio MENSILE e/o allarmi quadri ed Preventiva
apparecchi elettrici
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio BIMESTRALE Pulizia fotocellula Preventiva
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio BIMESTRALE Pulizia elettrodi Preventiva
BRG Impianto Termico Bruciatore Gasolio BIMESTRALE Pulizia filtro / i Preventiva
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio BIMESTRALE Pulizia testa di combustione Preventiva
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio TRIMESTRALE Pulizia ventilatore Preventiva
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DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
TT DESC.
_ OSGERIC Sfeddarty FREQBERZS MANUTENTIVA MANUTENTIVA
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio TRIMESTRALE | Pulizia cavi trasformatori a.t. Preventiva
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio TRIMESTRALE Pulizia silenziatore / i Preventiva
. . . . n | ismi serranda .
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio SEMESTRALE Controllo evaer:; Preventiva
Controllo tenuta pompa
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio SEMESTRALE pressurizzazione Preventiva
combustibile
Pulizia e lubrificazione organi
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio SEMESTRALE meccanici di movimento e Preventiva
trasmissione
Controllo sistema di
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE protezione alimentazione Preventiva
elettrica
Controllo visivo protezione
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
in tensione
. . . . 1l i liber .
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE contie .O della glusta e liera Preventiva
rotazione albero motore
Controllo e/o prova
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE funzionamento Preventiva
apparecchiatura ciclica
. . . . Il ici d .
BRG Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE .Contr'o‘ N efﬂae.nza e. . Preventiva
integrita contatti mobili
Controllo efficienza ed
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE integrita ventola Preventiva
raffreddamento
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
BRG Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE Controllo visivo sistema di Preventiva
messa a terra
. . . . izi i ttrici di .
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE Ruliziascomgatti ele. 'r|c! I Preventiva
comando ed ausiliari
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE Pulizia ugelli Preventiva
Verifica parametri
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE funzionamento/regolazione Monitoraggio
motore(i) elettrico(i)
Controllo e/o prova
. . . . funzionamento organi .
BRG Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE unziona g. Preventiva
comando, commutazione,
misura e segnalazione
Controllo e/o prova
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE funzionamento quadri ed Preventiva
apparecchi elettrici
Controlio efficienza ed
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE integrita guarnizioni quadro Preventiva
elettrico
Verifica parametri
- . . . funzionamento lazion .
BRG Impianto Termico Bruciatore Gasolio ANNUALE un.2|ona. .e' t. /rego . € Preventiva
dispositivi di protezione
differenziale
BRG | Impianto Termico Bruciatore Gasolio BIENNALE Revisione generale Preventiva
L I —_— ] = - 4
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
ETT X
e o R G O Rt EnZy MANUTENTIVA MANUTENTIVA
- . - . llo tiraggio camera di )
CAl Impianto Termico | Camini e canali fumo ANNUALE Controllo tiragg . Preventiva
raccolta base camino
. . - . trollo assenza ostruzioni .
CAl Impianto Termico | Camini e canali fumo ANNUALE Contro O. assen Preventiva
o intasamento
Controllo integrita ed
CAl Impianto Termico | Camini e canali fumo ANNUALE eventuale ripristino portello Preventiva
antiscoppio e guarnizione
CAl Impianto Termico | Camini e canali fumo ANNUALE Controllo tenuta Preventiva
. . . . izia camera di raccolta .
CAI Impianto Termico | Camini e canali fumo ANNUALE Pulizia c . Preventiva
base camino
CAl Impianto Termico | Camini e canali fumo TRIENNALE Pulizia Preventiva
RAD | Impianto Termico Radiatore ANNUALE Controllo tenuta Preventiva
RAD | Impianto Termico Radiatore ANNUALE Eliminazione aria dal circuito Preventiva
. . izia esterna ed eventual .
RAD | Impianto Termico Radiatore ANNUALE Pulizia e. .. v € Preventiva
riverniciatura
RAD | Impianto Termico Radiatore QUINDICINALE | Lavaggio chimico o normale Preventiva
Controllo integrita ed
CNV | Impianto Termico Convettori SEMESTRALE eventuale ripristino Preventiva
coibentazione
CNV | Impianto Termico Convettori SEMESTRALE Controllo assenza perdite Preventiva
CNV | Impianto Termico Convettori SEMESTRALE Pulizia estgrna bat.terla di Preventiva
scambio termico
CNV | Impianto Termico Convettori SEMESTRALE Pulizia e.stern.a .ed eventuale Preventiva
riverniciatura
CNV | Impianto Termico Convettori SEMESTRALE Controllo valvola/e Preventiva
Controllo integrita ed
CNV | Impianto Termico Convettori SEMESTRALE eventuale ripristino circuiti Preventiva
acqua
CNV | Impianto Termico Convettori ANNUALE Eliminazione aria dal circuito Preventiva
Controllo integrita ed
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE eventuale ripristino Preventiva
coibentazione
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE | Commutazione caldo/freddo Preventiva
Controllo assenza ostruzioni
VTC Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE o intasamento vasca Preventiva
condense
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE Controllo assenza perdite Preventiva
Controllo efficienza ed
VTC Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE integrita organi di Preventiva
regolazione
. . . . ntroll i o vibrazioni .
VTC Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE Controllo rumor 9V|b a Preventiva
anomale ventilatore
. . . Pulizia alette batteria .
VTC Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE aa . . ert Preventiva
scambio termico
VTC Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE Pulizia filtro/i Preventiva
VTC Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE Pulizia generale Preventiva
. . . ntr ed tual .
VTC Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE Controlio ed even u.a € Preventiva
taratura strumentazione
T -, R 090 e e s
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
D .
OGGETTO ESC. OGGETTO FREQUENZA MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Controllo efficienza ed
i ita ani di
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori SEMESTRALE integrita .org Preventiva
connessione e/o
intercettazione
Controllo visivo protezione
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
in tensione
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori ANNUALE Controllo visivo sistema di Preventiva
messa a terra
Pulizi elettrici di
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori ANNUALE ulizia contatti e et.t. c! di Preventiva
comando ed ausiliari
Verifica parametri
VTC | Impianto Termico Ventilconvettori ANNUALE funzionamento/regolazione Monitoraggio
motore(i) elettrico(i)
. . . . I justa e liber .
VTC Impianto Termico Ventilconvettori ANNUALE Contro o.della glus' aelibera Preventiva
rotazione ventilatore
. . . Verifi rametri .
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna | TRIMESTRALE . ertiica para r|. Preventiva
funzionamento/regolazione
Controllo assenza ostruzioni
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE o intasamento apertura Preventiva
aerazione
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE Analisi combustione Preventiva
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE Controllo assenza perdite Preventiva
. . . | lla giusta e libera .
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE C°”tf° lo della gnus. ae I.e Preventiva
rotazione pompa circolazione
della gi e liber .
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE Controllo' etia glus.ta lbera Preventiva
rotazione ventilatore
Controllo e/o prova
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE funzionamento organi di Preventiva
regolazione
. . . ontroll rova .
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE C ello &/o prow Preventiva
funzionamento valvola gas
. . . Controllo pressione lato .
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE ont aiqusa Preventiva
. . . Controllo pressione di .
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE ° t offop . Preventiva
precarica vaso espansione
. ; . Pulizia camera di .
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna ANNUALE ultz . Preventiva
combustione
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna BIENNALE Lavaggio chimico o normale Preventiva
GDD | Impianto Termico | Caldaia Murale Stagna | QUINQUENNALE Pulizia condotto fumi Preventiva
Generatore Acqua
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili MENSILE Controllo pressione Preventiva
solidi)
Generatore Acqua
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili MENSILE Controllo assenza perdite Preventiva
solidi)
Generatore Acqua
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili MENSILE Controllo temperatura fumi Preventiva
solidi)
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
D .
OGGETTO ESC. OGGETTO FREQUENZA MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Generatore Acqua
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili BIMESTRALE Analisi combustione Preventiva
solidi)
Controllo efficienza ed
Generatore Acqua integrita organi di
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili BIMESTRALE & . g Preventiva
- connessione e/o
solidi) . .
intercettazione
Generatore Acqua Verifica parametri
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili BIMESTRALE . P . Preventiva
- funzionamento/regolazione
solidi)
Generatore Acqua Controllo e/o prova
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili SEMESTRALE funzionamento organi di Preventiva
solidi) regolazione
Generatore Acqua Controllo assenza ostruzioni
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili MENSILE o intasamento tubi di Preventiva
solidi) sicurezza
Generatore Acqua Controllo e/o prova
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili MENSILE funzionamento Preventiva
solidi} strumentazione
Generatore Acqua Pulizia camera di
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili BIMESTRALE . Preventiva
- combustione
solidi)
Generatore Acqua Controllo ed eventuale
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili TRIMESTRALE . Preventiva
- taratura strumentazione
solidi)
Generatore Acqua Controllo ed eventuale
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili TRIMESTRALE . . Preventiva
. taratura termometro/i fumi
solidi)
Generatore Acqua Controilo e/o prova
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili TRIMESTRALE funzionamento valvola/e di Preventiva
solidi) sicurezza
Generatore Acqua Prova di blocco con
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili TRIMESTRALE intervento manuale su Preventiva
solidi) strumentazione
Generatore Acqua .
- - rollo tenuta camera d .
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili ANNUALE Control . z'aca : Preventiva
. combustione
solidi)
Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili ANNUALE eventuale ripristino Preventiva
solidi) coibentazione
Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili ANNUALE eventuale ripristino Preventiva
solidi) refrattario
Controllo e/o prova
Generatore Acqua funziz:arnowento/a ’ a;/ecchi
GEA | Impianto Termico | Calda (Combustibili ANNUALE NZIoNaMEIto apparect Monitoraggio
. indicatori (termometri,
solidi) .
manometri, ecc.)
Generatore Acqua Controllo tiraggio camera di
GEA Impianto Termico Calda (Combustibili ANNUALE gg. Preventiva
. combustione
solidi)
Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili ANNUALE eventuale ripristino pannelli Preventiva
solidi) di rivestimento
’ RELAZIONE [LLUSTRATIVA
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DESC. OGGETTO

Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)
&

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Generatore Acqua Controllo integrita ed .
. . L Secondo NN Predittiva e/o a
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili R eventuale ripristino
.- Necessita L Guasto
solidi) guarnizioni
Generatore Acqua Eventuale smontaggio e
GEA | Impianto Termico Calda (Combustibili ANNUALE smerigliatura valvola/e di Preventiva
solidi) sicurezza
Generatore Acqua
GEB | Impianto Termico | Calda {Combustibile MENSILE Controllo pressione Preventiva
Gasolio)
Generatore Acqua
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile MENSILE Controllo assenza perdite Preventiva
Gasolio)
Generatore Acqua
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile MENSILE Controllo temperatura fumi Preventiva
Gasolio)
Controllo efficienza ed
Generatore Acqua integrita organi di
GEB Impianto Termico Calda (Combustibile BIMESTRALE g . g Preventiva
. connessione e/o
Gasolio) } .
intercettazione
Generatore Acqua Verifica parametri
GEB | Impianto Termico | Calda {Combustibile BIMESTRALE . P . Preventiva
. funzionamento/regolazione
Gasolio)
Generatore Acqua
GEB | Impianto Termico | Calda {Combustibile SEMESTRALE Analisi combustione Preventiva
Gasolio)
Generatore Acqua Controllo e/o prova
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile SEMESTRALE funzionamento organi di Preventiva
Gasolio) regolazione
Generatore Acqua Controllo assenza ostruzioni
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile MENSILE o intasamento tubi di Preventiva
Gasolio) sicurezza
Generatore Acqua Controllo e/o prova
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile MENSILE funzionamento Preventiva
Gasolio) strumentazione
Generatore Acqua Controllo ed eventuale
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile TRIMESTRALE . Preventiva
. taratura strumentazione
Gasolio)
Generatore Acqua Controllo ed eventuale
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile TRIMESTRALE . . Preventiva
. taratura termometro/i fumi
Gasolio)
Generatore Acqua Controllo e/o prova
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile TRIMESTRALE funzionamento valvola/e di Preventiva
Gasolio) sicurezza
Generatore Acqua Prova di blocco con
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile TRIMESTRALE intervento manuale su Preventiva
Gasolio) strumentazione
Generatore Acqua Pulizia camera di
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE . Preventiva
. combustione
Gasolio)
Generatore Acqua Controllo tenuta camera di
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE . Preventiva
. combustione
Gasolio)
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Comune di Sennori -

lolciciape)

Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE eventuale ripristino Preventiva
Gasolio) coibentazione
Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEB | Impianto Termico Calda (Combustibile ANNUALE eventuale ripristino Preventiva
Gasolio) refrattario
Controllo e/o prova
Generatore Acqua funzionamento/a ; arecchi
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE . . PP . Monitoraggio
. indicatori (termometri,
Gasolio) .
manometri, ecc.)
Generatore Acqua Controllo tiraggio camera di
GEB | Impianto Termico | Calda {Combustibile ANNUALE gg. Preventiva
. combustione
Gasolio)
Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEB | Impianto Termico | Calda {Combustibile ANNUALE eventuale ripristino pannelli Preventiva
Gasolio) di rivestimento
Ge A lo integrita I
. . neratore cc.qu.a secondo Controllo in 'eg'rl : ed Predittiva e/o a
GEB | Impianto Termico | Calda {Combustibile R eventuale ripristino
. Necessita e Guasto
Gasolio) guarnizioni
Generatore Acqua Eventuale smontaggio e
GEB | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE smerigliatura valvola/e di Preventiva
Gasolio) sicurezza
Generatore Acqua
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile MENSILE Controllo pressione Preventiva
Gassoso)
Generatore Acqua
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile MENSILE Controllo assenza perdite Preventiva
Gassoso)
Generatore Acqua
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile MENSILE Controllo temperatura fumi Preventiva
Gassoso)
Controllo efficienza ed
GeneralereAcgua integrita organi di
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile BIMESTRALE g ) & Preventiva
connessione efo
Gassoso) . )
intercettazione
Generatore Acqua Verifica parametri
GEC | Impianto Termico | Calda {Combustibile BIMESTRALE . P . Preventiva
funzionamento/regolazione
Gassoso)
Generatore Acqua
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile SEMESTRALE Analisi combustione Preventiva
Gassoso)
Generatore Acqua Controllo e/o prova
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile SEMESTRALE funzionamento organi di Preventiva
(Gassoso) regolazione
Generatore Acqua Controllo assenza ostruzioni
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile MENSILE o intasamento tubi di Preventiva
Gassoso) sicurezza
Generatore Acqua Controllo e/o prova
GEC | Impianto Termico | Calda {Combustibile MENSILE funzionamento Preventiva
Gassoso) strumentazione
Gencralane Acgua Controllo ed eventuale
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile TRIMESTRALE . Preventiva
taratura strumentazione
Gassoso)
a4 S -, [N Gl
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DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
GGETT! C.
ogS - MG i e MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Generaters Aeqa Controllo ed eventuale
GEC | Impianto Termico | Calda {Combustibile TRIMESTRALE . . Preventiva
taratura termometro/i fumi
Gassoso)
Generatore Acqua Controllo e/o prova
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile TRIMESTRALE funzionamento valvola/e di Preventiva
Gassoso) sicurezza
Generatore Acqua Prova di blocco con
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile TRIMESTRALE intervento manuale su Preventiva
Gassoso) strumentazione
Generatore Acqua Controllo tenuta camera di
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE . Preventiva
combustione
Gassoso)
Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE eventuale ripristino Preventiva
Gassoso) coibentazione
Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE eventuale ripristino Preventiva
Gassoso) refrattario
Generatore Acqus fundonamento apparecch
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE . . PP . Monitoraggio
indicatori (termometri,
Gassoso) .
manometri, ecc.)
Senegatoye Acgua Controllo tiraggio camera di
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE gg. Monitoraggio
combustione
Gassoso)
Generatore Acqua Controllo integrita ed
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE eventuale ripristino pannelli Preventiva
Gassoso) di rivestimento
Generatore Acqua Pulizia camera di
GEC Impianto Termico Calda (Combustibile ANNUALE . Preventiva
combustione
Gassoso)
G llo integritz I
. ' eneratore Acgu'a secondo Controllo in 'eg.rlt%l ed Predittiva e/o a
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile L eventuale ripristino
Necessita — Guasto
Gassoso) guarnizioni
Generatore Acqua Eventuale smontaggio e
GEC | Impianto Termico | Calda (Combustibile ANNUALE smerigliatura valvola/e di Preventiva
Gassos0) sicurezza
Il i
LAG Impianto Termico | Linea Adduzione Gas MENSILE 'Contro © \{alvola/gdl Preventiva
intercettazione rapida
LAG | Impianto Termico | Linea Adduzione Gas BIENNALE Controllo assenza perdite Preventiva
- - di
LAN | Impianto Termico Linea Addt'mone MENSILE .Controllo v.aIvoIa/e. i Preventiva
Gasolio intercettazione rapida
. . Li duzione . .
LAN | Impianto Termico meaG':go“;I ANNUALE Controllo assenza perdite Preventiva
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione MENSILE Controllo assenza perdite Preventiva
. . R . ollo rumori o vibrazioni .
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione MENSILE Contr 0 vibraz Preventiva
anomale
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione MENSILE Eliminazione aria dal circuito Preventiva
. . . . Modifi a .
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione MENSILE . N se.quen.z Preventiva
avviamento e/o inserimento
. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

MANUTENTIVA

. . - . Verifi arametri .
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione MENSILE . eritica p . Preventiva
funzionamento/regolazione
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione | TRIMESTRALE | Controllo serraggio morsetti Preventiva
Verifica parametri
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione | TRIMESTRALE funzionamento/regolazione Monitoraggio
motore(i) elettrico(i)
. . . . Pulizia esterna ed eventuale .
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione | TRIMESTRALE uie! . .. Preventiva
riverniciatura
. . - . Ingrassaggio e controllo .
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione ANNUALE & g8 . . Preventiva
usura cuscinetti
. . . . Pulizia esterna ed eventuale ;
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione ANNUALE uiiz . € .a' d Preventiva
riverniciatura
Controllo sistema di
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione ANNUALE protezione alimentazione Preventiva
elettrica
Controllo visivo protezione
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
in tensione
. . - . Controllo visivo sistema di .
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione ANNUALE Preventiva
messa a terra
. . . . Pulizia contatti elettrici di .
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione ANNUALE uiizia e Preventiva
comando ed ausiliari
Controllo della giusta e libera
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione ANNUALE rotazione motore(i) Monitoraggio
elettrico(i)
. . — . Controllo tenuta valvole e .
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione ANNUALE . Preventiva
raccordi
Verifica ed eventuale .
. . . . Secondo en o Predittiva e/o a
POC | Impianto Termico | Pompa di Circolazione s sostituzione delle
Necessita . Guasto
morsettiere
Valvola 3-4 Vie con Controllo e/o prova
ZSM | Impianto Termico servocomando ANNUALE . P Preventiva
. funzionamento
elettrico
Valvola 3-4 Vie con Controllo ed eventuale
ZSM | Impianto Termico servocomando ANNUALE sostituzione conduttori Preventiva
elettrico elettrici
Valvola 3-4 Vie con
ZSM | Impianto Termico servocomando ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
elettrico
Valvola 3-4 Vie con
ZSM | Impianto Termico servocomando ANNUALE Pulizia morsetti Preventiva
elettrico
valvola 3-4 Vie con Lubrificazione e/o
ZSM | Impianto Termico servocomando ANNUALE . . Preventiva
. ingrassaggio
elettrico
Valvola 3-4 Vie L -
, . a3-4 Vie con Secondo Pulizia esterna ed eventuale | Predittiva e/o a
ZSM | Impianto Termico servocomando s . .
. Necessita riverniciatura Guasto
elettrico
Valvola 3-4 Vie con
ZSM | Impianto Termico servocomando ANNUALE Controllo a vista tenute Preventiva
elettrico
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CNGIC

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

pag 47

izl S.p A

Prifra iratre



Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Impianto di Refrigeratore d'Aria Controllo assenza ostruzioni
RAA .p. & . SEMESTRALE o intasamento batteria di Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria .
scambio
. . . . Controllo e/o prova
Impianto di Refrigeratore d'A L .
RAA .p. © eingeratore r.|a SEMESTRALE funzionamento organi di Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria .
regolazione
Impi i fri 'Ari J i 0 vibrazioni
RAA m.p.anto di Refrigeratore d Ar.|a SEMESTRALE Controllo rumoriov oni Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria anomale
Impi i fri 'Ari Verifi rametri
RAA m.p.lanto di Refrigeratore d Ar.la SEMESTRALE . erifica parame ' Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria funzionamento/regolazione
Controllo assenza anomalie
Impianto di Refrigeratore d'Aria . . .
RAA 'p. & . SEMESTRALE e/o allarmi quadri ed Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria . ..
apparecchi elettrici
Controllo sistema di
Impianto di Refrigeratore d'Ari . . . .
RAA .p' I ‘gerato .a ANNUALE protezione alimentazione Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria .
elettrica
Impianto di Refrigeratore d'Aria Controllo visivo protezione
RAA 'p' & . ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria . .
in tensione
Controllo e/o prova
RAA lm'p'lanto di Refrigeratore d Arlla ANNUALE funzionamento orgf'anl Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria comando, commutazione,
misura e segnalazione
. . . . Controlio e/o prova
Impianto d Refrigeratore d'A . .
RAA .p. ' ciriger € r.|a ANNUALE funzionamento quadri ed Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria . L.
apparecchi elettrici
Controllo efficienza ed
Impianto di Refrigeratore d'Ari N o .
RAA 'p. & © '|a ANNUALE integrita guarnizioni quadro Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria .
elettrico
Impianto di Refrigeratore d'Ari . . .
RAA .p. 'ger € r.|a ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria
- - fri — o -
RAA Im'p'lanto di Refrigeratore d Ar.|a ANNUALE Controllo visivo sistema di Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria messa a terra
- - - T — - ici di
RAA Im.p'|anto di Refrigeratore d Ar'la ANNUALE Pulizia contatti elet't.nc! i Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria comando ed ausiliari
Verifica parametri
RAA lm.p'lanto di Refrigeratore d Arlla ANNUALE fun.zxona.n)gnt.o/regolézmne Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria dispositivi di protezione
differenziale
. . Verifica parametri
Impianto di Refrigeratore d'Ari . ] . .
RAA .p. 8 .a ANNUALE funzionamento/regolazione Monitoraggio
Condizionamento condensato ad Aria . "
motore(i} elettrico(i)
Imoi . . - I - d
RAA m'p.lanto di Refrigeratore d Ar.la ANNUALE Controllo carica freon e Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria eventuale rabbocco
- - Refri — 12 gi be
RAA Im'p'lanto di efrigeratore d Ar.la ANNUALE Controllo.de a glus'ta e libera Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria rotazione ventilatore
. . . Controllo e/o prova
Impianto d Refriger 'Ari . . .
RAA 'p.a ! rigeratore d .|a ANNUALE funzionamento organi di Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria ;
sicurezza
Impianto di Refrigeratore d'Aria Controllo e/o prova
RAA 'p. g , ANNUALE funzionamento riscaldatore Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria + i
_ : [ | carter olio
RELAZIONE [LLUSTRATIVA
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (58)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

RAA Im’p.lanto di Refrigeratore d Ar'la ANNUALE . Cont.ro\llo efficienza ed ' Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria integrita compressore / i
Controllo efficienza ed
ianto di Refriger 'Ari . s . - .
RAA Im.pllan odi efrigeratore d Ar'|a ANNUALE integrita organi meccanici di Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria . ..
movimento e trasmissione
mpi i Reftri "Ari .
RAA : .p'lanto d efrigeratore d Ar.la ANNUALE Pulizia vasca condense Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria
UINT rn'p.ianto di Unita Interna ANNUALE Pulizia ventilatore Preventiva
Condizionamento
Impianto di . .
UINT ‘p,l ntod Unita Interna ANNUALE Controllo tenuta Preventiva
Condizionamento
Imoi di ‘ lizi ificazi .
UINT mpianto di Unita Interna ANNUALE Pulizia e lubrificazione Preventiva
Condizionamento serrande aria
Pulizia filtro/i con
Imoi . ‘ o i di .
UINT mpianto di Unita Interna seMesTRaLg | S2nificazione della batteriadi |
Condizionamento scambio con prodotto Anti
Batterico
Impianto di s . - .
UINT m_p_lan od Unita Interna QUINQUENNALE Sostituzione filtri Preventiva
Condizionamento
Controllare e rimuovere
. . . . eventuali oggetti che
Refi ' .
RAA Imp'lanto di efrigeratore d Ar.la ANNUALE bloccano le valvole di entrata Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria . . s
e di uscita delle unita interne
ed esterne.
RAA Impianto di Refrigeratore d'Aria | ¢\ ieqrpale Pulizia dei filtri di aria Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria
Imoian - - . . ‘
RAA m.p.la to di Refrigeratore d Ar.la ANNUALE Controllo Motore elettrico Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria
imoi - - .
RAA m.pllanto di Refrigeratore d Ar'la ANNUALE Controllo Scheda PCB Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria
RAA Im.p'lanto di Refrigeratore d Arlla ANNUALE Controllo Scambiatore di Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria calore
RAA Im.p.lanto di Refrigeratore d Ar'la ANNUALE Contrc'>IIo Sensore Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria (termistore, ecc.)
Imoi - - — -
RAA mp.lanto di Refrigeratore d Ar.|a ANNUALE Controllo Inter'ruttorl e Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria comando a distanza
RAA lm.p.|anto di Refrigeratore d Ar'la ANNUALE Controllo Bacx'nella di Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria drenaggio
- - - . v |
RAA Im.p'lanto di Refrigeratore d Arlla ANNUALE Cor:trollo .alvo a Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria d'espansione
- - . . Valvol
RAA Im.p.lanto di Refrigeratore d Arlla ANNUALE Controllo Va vg a Preventiva
Condizionamento condensato ad Aria elettromagnetica
Adempimenti di cui al DPR 74
del 2013, compilazione
RAA 'm.p.'an od Refrigeratore d na ANNUALE . 'br?tto '.mp'anto perfa Ordinaria
Condizionamento condensato ad Aria climatizzazione, Rapporto di
controllo efficienza
energetica di tipo 2.
Impianto di Unita di Trattamento Verifica parametri
UTA P! Aria con SETTIMANALE . P . Ordinaria
Condizionamento g funzionamento/regolazione
Umidificazione ad
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
OGGETTO DESC. OGGETTO FREQUENZA T i
Acqua
Unita di Trattamento
ianto di i istema di scarico
UTA Im.p_lan o di ‘ Al’.la cgn MENSILE Controllo sis i scari Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad condense
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con Controllo e/o prova
UTA .p' e MENSILE funzionamento sezione Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad e
umidificazione
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con Controllo ed eventuale .
UTA .. e ENSILE o ) ) Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad M sostituzione filtro/i n
Acqua
Unita di Trattamento
Imoi . .
UTA m'p.lanto di . A'«I"Ia cpn MENSILE f:ontrollo e/o prov§ Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad funzionamento galleggiante
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con Controllo e/o prova
UTA .p. e MENSILE funzionamento serranda/e di Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad .
presa aria esterna
Acqua
Unita di Trattamento
. . . |
UTA Im.p.lanto di . Arla cF)n MENSILE Cf)ntrollo ed eventua.e Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad sostituzione strumentazione
Acqua
Impianto di Unita (iir:';'actct)?]mento Controllo efficienza ed
UTA .p. e MENSILE integrita organi meccanici di Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad . ..
movimento e trasmissione
Acqua
BT
Impianto di Unita c:ri;act;imento Controllo efficienza ed
UTA .p' g MENSILE integrita pompa Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad g .
umidificazione
Acqua
Unita di Trattamento
UTA Impianto di PEa con MensiLe | | controlloefficienzaed Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad integrita sistema di fissaggio
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con Controllo rumori o vibrazioni N
UTA . e s MENSILE . . Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad anomale motore(i) elettrico(i)
Acqua
Unita di Trattamento
. . . I L ioni o
UTA Im.p'nanto di ' Ar.la Cf)n MENSILE Controllo rumori QV|bra2|o i Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad anomale ventilatore
Acqua
Unita di Trattamento
. . . . 0
UTA Im.p.lanto di . Ar.la ann MENSILE Ingrassagglo g cont.ro o Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad usura cuscinetti ventilatore
Acqua
. . Unita di Trattamento Lubrificazione e/o
Impianto di . . . . S
UTA . Aria con MENSILE ingrassaggio serranda/e di Ordinaria
Condizionamento e .
Umidificazione ad presa aria esterna
a4 T G s
e ——
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
OGGETTO DESC. OGGETTO FREQUENZA MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con e eles L
TA . e filtri ac o
U Condizionamento Umidificazione ad MENSILE Pulizia filtri acqua rdinaria
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con . N
A . e ENSIL Pul a acqua Ordinaria
uT Condizionamento Umidificazione ad MENSILE ulizia vasca acq ina
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con Pulizia ed eventuale N
UTA . e MENSILE .. . Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad > sostituzione prefiltri
Acqua
Unita di Trattamento - .
Impianto di Aria con verifica parametri
UTA _p' S TRIMESTRALE funzionamento/regolazione Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad .
motore(i)
Acqua
B diT
Impianto di Unita (lelriaract;?‘mento Controllo efficienza ed
UTA .p. g TRIMESTRALE integrita isolamenti termo Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad ..
acustici
Acqua
Unita di Trattamento
UTA lm.pllanto di ' A.\r'la cpn TRIMESTRALE Lavaggio chimico o normale Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad vasca acqua
Acqua
Unita di Trattamento e
Impianto di Aria con Lubrificazione /0
. . - Ordinari
UTA Condizionamento Umidificazione ad TRIMESTRALE mgrassagglo'organl di rdinaria
regolazione
Acqua
Unita di Trattamento T
Imbianto di Aria con Lubrificazione e/o
UTA .p. e TRIMESTRALE | ingrassaggio organi meccanici Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad . . .
di movimento e trasmissione
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con . . . .
UTA .. g TRIME E a delta-p filtro/i Ordina
Condizionamento Umidificazione ad STRAL Misura delta-p filtro/ naria
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con . - . -
T, . e T TRALE Pulizia regolazione Ord
UTA Condizionamento Umidificazione ad RIMES ulizia organi di regolazi naria
Acqua
Unita di Trattamento
ianto di Ari . . L
UTA Im.p'lan od . 'r'la cF)n TRIMESTRALE Pulizia scarichi e pozzetti Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con . . I
c rd
UTA Condizionamento Umidificazione ad TRIMESTRALE Pulizia separatore di gocce Ordinaria
Acqua
Imbianto di Unita di Trattamento
UTA .p. Aria con TRIMESTRALE Pulizia strumentazione Ordinaria
Condizionamento -
Umidificazione ad
a4 X B ] S .-
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DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
OGGETTO DESC. OGGETTO FREQUENZA MANUTENTIVA MANUTENTIVA
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con L. L L
UTA .. e . T Pul rto 0
Condizionamento Umidificazione ad RIMESTRALE ulizia telaio di suppo rdinaria
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con Pulizia ed eventuale N
UTA . e MESTRALE o . ) Ordin
Condizionamento Umidificazione ad TRI sostituzione filtro/i inaria
Acqua
Unita di Trattamento
. . ) |
UTA Impianto di _Aria con TRIMESTRALE Controllo ed eventuale Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad taratura strumentazione
Acqua
Unita di
Impianto di nita c:r'il';act;imento Controllo efficienza ed
UTA ESTR i ite idi Ordinari
Condizionamento Umidificazione ad TRIMESTRALE Integrita o_rgam d rainana
regolazione
Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con Controllo e/o prova
UTA .p. e TRIMESTRALE funzionamento motore(i) Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad .
elettrico(i)
Acqua
Unita di Trattamento
UTA Im.p.lanto di . /}r.la cpn TRIMESTRALE (_jontrollo e/o prc?va Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad funzionamento ventilatore
Acqua
Unita di Trattamento
UTA Im'p'lanto di . Arlla cpn TRIMESTRALE Controllo ed ever'1tuale pulizia Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad ugelli
Acqua
Unita di Trattamento
UTA Im.p.lanto di . Artla c.on TRIMESTRALE Cor.1tr0.||0 ed.ev.entuale. Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad sostituzione filtri assoluti
Acqua
Unita di Trattamento Controllo ed eventuale
UTA Imgianto di | Arilacon TRIMESTRALE _ sostituzione giunti Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad antivibranti in tela per canali
Acqua aria
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con Pulizia ed eventuale N
TA . ep . TRI L . Ord
v Condizionamento Umidificazione ad MESTRALE sostituzione filtri a tasca rdinaria
Acqua
Unita di Trattamento
Imoi . . .. tual
UTA mpianto di _ Aria con seMesTRaLE | |ulizia esterna ed eventuale Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad riverniciatura
Acgqua
Unita di Trattamento
. . . . - |
UTA Impianto di pAtiacan SEMESTRALE | -2Vagsio chimico o normale Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad sezione umidificazione
Acqua
Impianto di Unita di Trattamento Controllo visivo protezione
UTA .p‘ Aria con ANNUALE da contatti accidentali parti Ordinaria
Condizionamento o . .
Umidificazione ad in tensione
[ . ] L JEER I
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con . . A
TA .. e ANNUALE C I rraggio morsetti Ordinaria
v Condizionamento Umidificazione ad UA ontrollo serragg
Acqua
Unita di Trattamento
impianto di Ari isivo sistema di .
UTA m'p'lant i . ‘r.|a c?n ANNUALE Controllo visivo si d Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad messa a terra
Acqua
Unita di Trattamento
UTA Im.pilanto di . A.\r'la Cf)n ANNUALE Pulizia contatti elet't.rlc! di Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad comando ed ausiliari
Acqua
Unita di Trattamento
Imoi . . . iciat o
UTA m.p.lanto di . P.«r.la clon ANNUALE Eventuale riverniciatura Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad vasca acqua
Acqua
Unita di Trattamento . .
Impianto di Aria con Pulizia con aria compressa ed
UTA 'p' e ANNUALE aspirazione impurita batteria Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad . . .
di scambio termico
Acqua
Unita di Trattamento
UTA Impianto di Aria con ANNUALE Pulizia esterna pompa Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad umidificazione j
Acqua
Unita di Trattamento
Impi i i . .
UTA m.p.lanto di . Afr.la C.On ANNUALE Pulizia interna Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad
Acqua
Unita di Trattamento
. . . | .
UTA Impianto di | Hila Eon ANNUALE contrelie efj eventuale Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad taratura organi di regolazione
Acqua
Unita di Trattamento
i i i Il i lib L
UTA impianto di Aria con ANNUALE | Controllo della giusta e libera Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad rotazione ventilatore
Acqua
Unita di Trattamento
UTA Im.p.lanto di . /-.\r.la cpn ANNUALE Contrgllo'ed eventuale Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad sostituzione tenute
Acqua
Impianto di Unita ﬂr'iraract;imento Controllo manovrabilita
UTA ‘p. T ANNUALE organi di connessione e/o Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad . .
intercettazione
Acqua
Unita di Trattamento
. . ) i7ia al .
UTA Im.p‘lanto di . Arlla cF)n ANNUALE Pulizia a fette ba’Fterla Ordinaria
Condizionamento Umidificazione ad scambio termico
Acqua
Impianto di Unita di Trattamento
UTA .p. Aria con ANNUALE Pulizia ventilatore Ordinaria
Condizionamento e
Umidificazione ad
. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

MANUTENTIVA

Acqua
Unita di Trattamento
Impianto di Aria con . N
TA o e . ANN E Revisione generale Ordinaria
v Condizionamento Umidificazione ad UAL v g
Acqua
Linee di distrubuzione Monitoraggio equilibratura
ZFA | Impianto Elettrico eletrica principali e BIENNALE .gg q Monitoraggio
. fasi per 24 ore
dorsali
Linee di distrubuzione
ZFA | Impianto Elettrico eletrica principali e ANNUALE Verifica corretta marcatura Preventiva
dorsali
Linee di distrubuzione Controllo efficienza ed
ZFA | Impianto Elettrico eletrica principali e ANNUALE . s . Preventiva
. integrita teste di cavo
dorsali
Linee di distrubuzione Controllo sequenza fasi (se
ZFA | Impianto Elettrico eletrica principali e ANNUALE .q Monitoraggio
. trifase)
dorsali
Linee di distrubuzione
ZFA Impianto Elettrico eletrica principali e ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
dorsali
Linee di distrubuzione
. . . L Rilievo delle cadute di . .
ZFA | Impianto Elettrico eletrica principali e ANNUALE evo d . Y Monitoraggio
) tensione
dorsali
Linee di distrubuzione Verifica continuita circuito di
ZFA | Impianto Elettrico eletrica principali e ANNUALE terra Preventiva
dorsali
Linee di distrubuzione
ZFA | Impianto Elettrico eletrica principali e ANNUALE Verifica corretto fissaggio Preventiva
dorsali
HNSE i diStbuzione Verifica isolamento fase-fase
ZFA | Impianto Elettrico eletrica principali e ANNUALE Preventiva
. e fase terra
dorsali
Impianti terminali di Controllo e/o prova
ZFB | Impianto Elettrico distribuzione uce e ANNUALE . P Preventiva
. funzionamento
forza motrice
Impianti terminali di .
. . R Controllo efficienza ed .
ZFB | Impianto Elettrico distribuzione luce e ANNUALE : ro. . ‘e Preventiva
. integrita
forza motrice
. . Impianto di S .
ZFC | Impianto Elettrico P . ' Messaa ANNUALE Controllo congiunzioni Preventiva
terra (Dispersore)
. . Impianto di ntrollo strumentale della .
ZFC | Impianto Elettrico pianto di messa a ANNUALE co umen Preventiva
terra (Dispersore) continuita
. i i i Ili .
ZFC Impianto Elettrico Implanto'dl messa a ANNUALE Ingrassaggio cor.1 vaseliina Preventiva
terra (Dispersore) bulloni
. , Impianto di Misura del valore di .
ZFC | Impianto Elettrico | 'MPianto dimessaa BIENNALE Isu ) Preventiva
terra (Dispersore) resistenza di terra
Impianto di
ZFK | Impianto Elettrico | Protezione contro le ANNUALE Controllo a vista congiunzioni Preventiva
scariche atmosferiche
-, amms R 44— - ST s
st .
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Impianto di Controllo integrita ed
ZFK | Impianto Elettrico | Protezione contro le ANNUALE eventuale ripristino captatori Preventiva
scariche atmosferiche e calate
Impianto di Ingrassaggio con vasellina
ZFK | Impianto Elettrico | Protezione contro le ANNUALE & B8 e Preventiva
. . congiunzioni
scariche atmosferiche
Impianto di
. . . ontrollo strumentale della .
ZFK | Impianto Elettrico | Protezione contro le BIENNALE ¢ L Preventiva
. . continuita
scariche atmosferiche
Impianto di
. . . Controllo strumentale della .
ZFK | Impianto Elettrico | Protezione contro le BIENNALE Ly . Preventiva
. . continuita captatori e calate
scariche atmosferiche
. . adr i i troll a anomalie .
ZFG Impianto Elettrico Quadro elett.rlco d MENSILE Controllo assenz . Preventiva
bassa tensione e/o allarmi
. . i i ttatur .
ZFG Impianto Elettrico Quadro eIett‘rlco di TRIMESTRALE C.ontrolllo.t.argh(?. @ . €€ Preventiva
bassa tensione simboli di identificazione
. . r ttri i troll ista connessioni .
ZFG Impianto Elettrico Quadro ele ‘rlco d TRIMESTRALE Controlio a VISt. © Preventiva
bassa tensione elettriche
. . dro elettrico di . . .
ZFG Impianto Elettrico Quadro e ett. Ico ¢l TRIMESTRALE Controllo a vista morsetti Preventiva
bassa tensione
. . dro elettrico di . . .
ZFG Impianto Elettrico Qua cle . co TRIMESTRALE | Controllo a vista teste di cavo Preventiva
bassa tensione
Controllo ed eventuale
. . adr ttri i o ) Predittiva e
ZFG impianto Elettrico Quadro ele .”CO cli TRIMESTRALE sostituzione lampade spia e va e/oa .
bassa tensione . Guasto
segnalazione
- : I .
ZFG | Impianto Elettrico | Qu2dro elettricodi | ppy ppcrparg | Controllo efficienza ed Preventiva
bassa tensione integrita contattori
Quadro elettrico di Controllo efficienza ed
ZFG | Impianto Elettrico . TRIMESTRALE integrita sistemi di Preventiva
bassa tensione oo,
ventilazione forzata
lettrico di ntrollo visivo si di
ZFG Impianto Elettrico Suadre € ett.rlco I TRIMESTRALE Controlla visivo sistema Preventiva
bassa tensione messa a terra
. . uadro elettrico di .. . .
ZFG | Impianto Elettrico Q ) TRIMESTRALE Pulizia apparecchiature Preventiva
bassa tensione
. . uadro elettrico di .. . .
ZFG | Impianto Elettrico Q . d TRIMESTRALE Pulizia carpenteria Preventiva
bassa tensione
. . r ttri i . .
ZFG | Impianto Elettrico Quadro ele .nco di TRIMESTRALE Pulizia sbarre Preventiva
bassa tensione
. . uadro elettrico di Verifica assenza e rimozione .
ZFG Impianto Elettrico Q ) TRIMESTRALE . Preventiva
bassa tensione parti estranee
Verifica parametri
. . uadro elettrico di funzionamento/regolazione .
ZFG | Impianto Elettrico | & ricodi | e iMEsTRALE | funzionamento/regol: Preventiva
bassa tensione dispositivi di protezione
differenziale
. . Controllo visivo protezione
. . uadro elettri . . . .
ZFG Impianto Elettrico Quad . co di ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
bassa tensione . .
in tensione
. Controllo e/o prova
. . ad lettrico di . o .
ZFG Impianto Elettrico Quadro e ett'rlco ANNUALE funzionamento circuiti Preventiva
bassa tensione e
ausiliari
s RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA |

Controllo e/o prova
. . d i i funzionamento organi .
ZFG Impianto Elettrico Quadro elett.rlco di ANNUALE unzioname g' Preventiva
bassa tensione comando, commutazione,
misura e segnalazione
. . i i | ventual .
ZFG Impianto Elettrico Quadro elett.nco di ANNUALE Controllo ed.e . e. . Preventiva
bassa tensione taratura sganciatori termici
. . adro elettrico di ntrollo efficienza ed .
ZFG | Impianto Elettrico Qu ert. cod ANNUALE . CO. \0 © . - Preventiva
bassa tensione integrita conduttori elettrici
Quadro elettrico di Controllo efficienza ed
ZFG Impianto Elettrico . ANNUALE integrita guarnizioni quadro Preventiva
bassa tensione .
elettrico
. . ro elettrico di tr fficienza ed .
ZFG Impianto Elettrico Quadro e Ett. icoal ANNUALE C.on O!I?? € . Preventiva
bassa tensione integrita interruttori
. . uadro elettrico di . . .
ZFG | Impianto Elettrico Q ) ' ANNUALE Controlio serraggio morsetti Preventiva
bassa tensione
. = ; Pulizi i elettrici di '
ZFG Impianto Elettrico Quadro elett.rlco di ANNUALE s et't.rlc! ! Preventiva
bassa tensione comando ed ausiliari
. . lettri i ifi tal .
ZFG Impianto Elettrico Quadro e ett'rlco di ANNUALE Venﬂca strumen .a € Preventiva
bassa tensione equilibratura carico
Impianto di Controlio e/o prova
ZFU Impianto Elettrico | illuminazione interna ANNUALE . P Preventiva
funzionamento
/ esterna
Impianto di Controllo efficienza ed
ZFU | Impianto Elettrico | illuminazione interna ANNUALE . s Preventiva
integrita
/ esterna
Impianto di Controllo e/o prova
ZFW | Impianto Elettrico illuminazione di ANNUALE . P Preventiva
: funzionamento
sicurezza
Impianto di -
. . . . . llo efficienza ed .
ZFW | Impianto Elettrico illuminazione di ANNUALE Contro' o ef |'c1‘e 2 Preventiva
: integrita
sicurezza
Apparecchi di
. . . N . I 0 prov .
ZKA | Impianto Elettrico | illuminazione interno ANNUALE Contrq 0 e/o prova Preventiva
funzionamento
/ esterno
Apparecchi di .-
. . . N . ntrollo efficienza ed .
ZKA | Impianto Elettrico | illuminazione interno ANNUALE Co ir?te it Preventiva
/ esterno g
Apparecchi di L .
. . . N . Controllo visivo sistema di .
ZKA | Impianto Elettrico | illuminazione interno BIENNALE ° Preventiva
messa a terra
/ esterno
Apparecchi di
. . . . . Controllo e/o prova .
ZKC | Impianto Elettrico illuminazione di TRIMESTRALE . /op Preventiva
. funzionamento
sicurezza
Apparecchi di -
. . . . . llo ef za ed .
ZKC Impianto Elettrico illuminazione di ANNUALE Contro. o€ ﬁ.C'\en ae Preventiva
. integrita
sicurezza
Apparecchi di S -
. . . L . Controllo visivo sistema di .
ZKC | Impianto Elettrico iluminazione di BIENNALE ° HSIEGIS Preventiva
. messa a terra
sicurezza
. . L Controll ova .
ZLA | Impianto Elettrico | Punti di comando luce ANNUALE . 0 &/o pr Preventiva
funzionamento
. S 44 0 e [ I S
|
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

MANUTENTIVA |

. . - Predittiva e
ZLA | Impianto Elettrico | Punti di comando fuce ANNUALE Controllo Cliulasio/o a
. . - Controllo efficienza ed .
ZLA | Impianto Elettrico | Punti di comando luce ANNUALE on ro. ° I. R € Preventiva
integrita
. . . Controllo visivo sistema di .
ZLA | Impianto Elettrico | Punti di comando luce BIENNALE Preventiva
messa a terra
- . . . Controllo e/o prova .
ZLB Impianto Elettrico | Prese di forza motrice ANNUALE . /op Preventiva
funzionamento
. . . . Predittiva e/o a
ZLB | Impianto Elettrico | Prese di forza motrice ANNUALE Controllo Guasto/
. . . . Controllo efficienza ed .
ZLB | Impianto Elettrico | Prese di forza motrice ANNUALE . s Preventiva
integrita
. . . . Controllo visivo sistema di .
ZLB Impianto Elettrico | Prese di forza motrice BIENNALE Preventiva
messa a terra
Controllo sistema di
. . Regolatori di Velocita . . . .
ZCA Motori Elettrici g0 ?. ' veloc ) ANNUALE protezione alimentazione Preventiva
elettronici per motori .
elettrica
. Regolatori di Velocita Verifica parametri . .
ZCA | Motori Elettrici | Kegolatoridivelocita |\ verifica parametri Monitoraggio
elettronici per motori funzionamento/regolazione
.. R latori di V it3 . .
ZCA Motori Elettrici cgola <'>r.| ! eloata. ANNUALE Pulizia Preventiva
elettronici per motori
Sistemi di avviamento Controlio sistema di
ZCB Motori Elettrici graduale elettronici ANNUALE protezione alimentazione Preventiva
per motori elettrici elettrica
Sistemi di avviamento Verifica parametri
ZCB Motori Elettrici graduale elettronici ANNUALE . P . Monitoraggio
. . funzionamento/regolazione
per motori elettrici
Sistemi di avviamento
ZCB Motori Elettrici graduale elettronici ANNUALE Pulizia Preventiva
per motori elettrici
Pompa Centrifuga
POA Pompe direttamente MENSILE Controllo assenza perdite Monitoraggio
accoppiata
Pompa Centrifuga L L
. Controllo rumori o vibrazioni . .
POA Pompe direttamente MENSILE Monitoraggio
. anomale
accoppiata
Pompa Centrifuga
POA Pompe direttamente MENSILE Eliminazione aria dal circuito Preventiva
accoppiata
Pompa Centrifuga .
. Modifica sequenza .
POA Pompe direttamente MENSILE . q . Preventiva
. avviamento e/o inserimento
accoppiata
Pompa Centrifuga - .
. Verifica parametri .
POA Pompe direttamente MENSILE . eritica pa et . Preventiva
. funzionamento/regolazione
accoppiata
Pompa Centrifuga
POA Pompe direttamente TRIMESTRALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
accoppiata
Pompa Centrifuga Verifica parametri
POA Pompe direttamente TRIMESTRALE funzionamento/regolazione Preventiva
accoppiata motore(i) elettrico(i)
e, .
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA |

Pompa Centrifuga
POA Pompe direttamente TRIMESTRALE Pulizia esterna corpi pompa Preventiva
accoppiata
Pompa Centrifuga . .
Pul terna motore(i .
POA Pompe direttamente TRIMESTRALE ulizia esterna motore(i) Preventiva
. elettrico(i)
accoppiata
Pompa Centrifuga Ingrassaggio e controllo
POA Pompe direttamente TRIMESTRALE grassagglo e contr Preventiva
. usura cuscinetti
accoppiata
Pompa Centrifuga .
a ed eventuale .
POA Pompe direttamente TRIMESTRALE | Pulizia esterna ed ev Preventiva
. riverniciatura
accoppiata
Pompa Centrifuga Controllo sistema di
POA Pompe direttamente ANNUALE protezione alimentazione Monitoraggio
accoppiata elettrica
Pompa Centrifuga Controllo visivo protezione
POA Pompe direttamente ANNUALE da contatti accidentali parti Monitoraggio
accoppiata in tensione
Pompa Centrifuga S -
. troll o sistema d . .
POA Pompe direttamente ANNUALE Controllo visivo siste ' Monitoraggio
. messa a terra
accoppiata
Pompa Centrifuga . . -
. Pul tatti elett d , .
POA Pompe direttamente ANNUALE ulizia contatti € e' rlc! ' Monitoraggio
. comando ed ausiliari
accoppiata
Pompa Centrifuga Controllo della giusta e libera
POA Pompe direttamente ANNUALE rotazione motore(i) Monitoraggio
accoppiata elettrico(i)
Pompa Centrifuga
POA Pompe direttamente ANNUALE Controllo tenuta Preventiva
accoppiata
Pompa Centrifuga
] | Ivol .
POA Pompe direttamente ANNUALE Controllo tenuta'va vole e Preventiva
. raccordi
accoppiata
P a Centrif . . .
POB Pompe omp gielTn;louga con MENSILE Controllo assenza perdite Monitoraggio
P acC i trollo r i o vibrazioni . .
POB Pompe omp n'antrlfuga con MENSILE Controllo rumori o zion Monitoraggio
giunto anomale
P if . - .
POB Pompe ompa (;ieunr:tnouga con MENSILE Eliminazione aria dal circuito Preventiva
p - .
POB Pompe ompa C.entrlfuga con MENSILE . Modifica se'quen.za Preventiva
giunto avviamento e/o inserimento
p - Verifi -
POB Pompe ompa C?ntrlfuga con MENSILE . erifica parametri ' Preventiva
giunto funzionamento/regolazione
Pompa Centri . . .
POB Pompe omp gﬁ;’:t:uga con TRIMESTRALE | Controllo serraggio morsetti Preventiva
Pompa Centrifuga con verifica parametri
POB Pompe P iunto & TRIMESTRALE funzionamento/regolazione Preventiva
g motore(i) elettrico(i)
P Centri . . .
POB Pompe ompa g?un::guga con TRIMESTRALE Pulizia esterna corpi pompa Preventiva
P i Pulizi i .
POB Pompe ompa C?ntrlfuga con TRIMESTRALE ulizia esterr'ma rr?otore(l) Preventiva
giunto elettrico(i)
- [ D ) [ e S
.
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

i i ntroll
POB Pompe Pompa Centrifuga con | o\ 1eerraLE Ingrassaggio e controllo Preventiva
giunto usura cuscinetti
Pompa Centrifuga con Controllo sistema di
POB Pompe P iunto & ANNUALE protezione alimentazione Preventiva
& elettrica
Pompa Centrifuga con Controllo visivo protezione
POB Pompe P iunto & ANNUALE da contatti accidentali parti Monitoraggio
& in tensione
P trif o ontrollo visivo sistema di . .
POB Pompe ompa Cc_en fitiga con ANNUALE Controllo visivo Monitoraggio
giunto messa a terra
POB Pompe Pompa C?ntrlfuga con ANNUALE Pulizia contatti e et.t.rlc! di Preventiva
giunto comando ed ausiliari
Pompa Centrifuga con Controllo della giusta e libera
pPOB Pompe P iunto & ANNUALE rotazione motore(i) Preventiva
& elettrico(i)
POB Pompe Pompa antrlfuga con ANNUALE . Co.n'fro.llo ef'ﬁuenza. gd Preventiva
giunto integrita giunto e coprigiunto
POB Pompe Pompa antnfuga con ANNUALE Controllo tenuta Preventiva
giunto
POB Pompe Pompa C(lentrlfuga con ANNUALE Controllo tenuta.valvole e Preventiva
giunto raccordi
POB Pompe Pompa C.entrlfuga con ANNUALE Pulizia efstern'a .ed eventuale Preventiva :
giunto riverniciatura E
POC Pompe Pompa Circolatore MENSILE Controllo assenza perdite Monitoraggio - 05
==
. troll i ovi ioni . . .
POC Pompe Pompa Circolatore MENSILE Sontrelosuman o vibrazioni Monitoraggio
anomale
POC Pompe Pompa Circolatore MENSILE Eliminazione aria dal circuito Preventiva
difi
POC Pompe Pompa Circolatore MENSILE . Modifica seguen.za Preventiva
avviamento e/o inserimento
Verifi ri .
POC Pompe Pompa Circolatore MENSILE . erifica paramet '. Preventiva
funzionamento/regolazione
POC Pompe Pompa Circolatore TRIMESTRALE | Controllo serraggio morsetti Preventiva
Verifica parametri
POC Pompe Pompa Circolatore TRIMESTRALE funzionamento/regolazione Preventiva
motore(i}) elettrico(i)
. lizi e entual .
POC Pompe Pompa Circolatore TRIMESTRALE Pulizia e§t rnfa .ed eventuale Preventiva
riverniciatura
. Ingras ioe rollo .
POC Pompe Pompa Circolatore ANNUALE grassagglo .cont'o Preventiva
usura cuscinetti
. Pulizia esterna ed eventuale .
POC Pompe Pompa Circolatore ANNUALE ut . r . ve Preventiva
riverniciatura
Controllo sistema di
POC Pompe Pompa Circolatore ANNUALE protezione alimentazione Preventiva
elettrica
Controllo visivo protezione
POC Pompe Pompa Circolatore ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
in tensione
. Controllo visivo sistema di .
POC Pompe Pompa Circolatore ANNUALE Preventiva
messa a terra
...
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

) Pulizia contatti elettrici di .
POC Pompe Pompa Circolatore ANNUALE e Preventiva
comando ed ausiliari
Controllo della giusta e libera
POC Pompe Pompa Circolatore ANNUALE rotazione motore(i) Monitoraggio
elettrico(i)
. Controllo tenuta valvole e . .
POC Pompe Pompa Circolatore ANNUALE . Monitoraggio
raccordi
Impianti Idrici . Verifica parametri .
AUT P L Autoclave Mensile . P . Preventiva
Sanitari funzionamento/regolazione
Impianti Idrici Controllo assenza anomalie
AUT F;anitari Autoclave Mensile e/o allarmi quadri ed Preventiva
apparecchi elettrici
. . Controllo e/o prova
Impianti Idrici . . . . .
AUT F;anitari Autoclave Mensile funzionamento sistema di Preventiva
regolazione
TR Controllo visivo protezione
Impianti Idrici S . . .
AUT Sanitari Autoclave Annuale da contatti accidentali parti Preventiva
in tensione
Controllo e/o prova
Impianti Idrici funzionamento organi .
AUT P L Autoclave Annuale g. Preventiva
Sanitari comando, commutazione,
misura e segnalazione
e Controllo e/o prova
Impianti Idrici . . .
AUT F;anitari Autoclave Annuale funzionamento quadri ed Preventiva
apparecchi elettrici
e g Controllo efficienza ed
Impianti Idrici . s o .
AUT Sanitari Autoclave Annuale integrita guarnizioni quadro Preventiva
elettrico
Impianti Idrici . . .
AUT F;anitari Autoclave Annuale Controllo serraggio morsetti Preventiva
Impianti Idrici Controllo visivo sistema di .
AUT P o Autoclave Annuale Preventiva
Sanitari messa a terra
Impianti ldrici Pulizia contatti elettrici di .
AUT P L Autoclave Annuale e Preventiva
Sanitari comando ed ausiliari
Verifica parametri
Impianti Idrici funzionamento/regolazione .
AUT P L Autoclave Annuale . e /reg . Preventiva
Sanitari dispositivi di protezione
differenziale
Impianti Idrici Controllo e/o prova
AUT pSanitari Autoclave Annuale funzionamento valvola / e di Preventiva
sicurezza
Impianti Idrici .
AUT o Autoclave Annuale Controllo tenuta Preventiva
Sanitari
Impianti ldrici . . . . .
AUT pSanitari Autoclave Annuale Predisposizione visite annuali Preventiva
Impianti Idrici izia rna ed eventuale .
AUT P o Autoclave Annuale Pul e.ste .. de Preventiva
Sanitari riverniciatura
Impianti Idrici . . . Controllo tenuta valvole e .
BOE P o Boiler Elettrico Mensile ° . Preventiva
Sanitari raccordi
Impianti Idrici . . . Verifi arametri .
BOE P o Boiler Elettrico Mensile . cap . Preventiva
Sanitari funzionamento/regolazione
B ] . B ] [ [ S
| r—.
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Impianti Idrici . . . L .
BOE F;anitari Boiler Elettrico Mensile Controllo circuiti acqua Preventiva
Impianti Idrici Controllo e/o prova
BOE pSanitari Boiler Elettrico Mensile funzionamento valvola / e di Preventiva
sicurezza
Impianti Idrici . . Controllo efficienza ed .
BOE P L Boiler Elettrico Annuale . s . Preventiva
Sanitari integrita resistenze
Impianti Idrici . . Controllo ed eventuale .
BOE P o Boiler Elettrico Annuale o Preventiva
Sanitari sostituzione tenute
Impianti Idrici . . Controllo integrita ed .
BOE P o Boiler Elettrico Annuale 'g. . Preventiva
Sanitari eventuale ripristino
Impianti Idrici Pompa Sommersa . Controllo e/o prova .
POD P o P o. > Mensile . /op Preventiva
Sanitari Acque Piovane funzionamento
Impianti Idrici Pompa Sommersa . trollo rumori o vibrazioni .
POD P t . omp So. ers Mensile Con ° ° Preventiva
Sanitari Acque Piovane anomale
Impianti Idrici Pompa Sommersa . Modifica sequenza .
POD P o pas . N Mensile . q . Preventiva
Sanitari Acque Piovane avviamento e/o inserimento
Impianti Idrici Pompa Sommersa . . . .
POD P o P . Trimestrale Controllo serraggio morsetti Preventiva
Sanitari Acque Piovane
T Verifica parametri
Impianti Idrici Pompa Sommersa . . - .
POD . . Trimestrale funzionamento/regolazione Preventiva
Sanitari Acque Piovane . s
motore(i) elettrico(i)
g Controllo sistema di
Impianti Idrici Pompa Sommersa . ] . .
POD o . Annuale protezione alimentazione Preventiva
Sanitari Acque Piovane .
elettrica
Impianti Idrici Pompa Sommersa . - .
POD P o P . Triennale Revisione generale Preventiva
Sanitari Acque Piovane
Impianti Idrici . . . .
ZHA P . Vasi Mensile Controllo assenza perdite Preventiva
Sanitari
Impianti ldrici . . ontrollo efficienza ed .
ZHA P L Vasi Mensile ¢ . A Preventiva
Sanitari integrita
Impianti Idrici . . ontrollo manovrabilita .
ZHA P . Vasi Mensile ¢ . . Preventiva
Sanitari rubinetteria
Impianti Idrici Controllo assenza ostruzioni
ZHA P . Vasi Mensile 0 intasamento sistema di Preventiva
Sanitari :
scarico
Impianti Idrici . . ntrollo ed eventual .
ZHA P . Vasi Mensile CO, .o en. . e' Preventiva
Sanitari sostituzione guarnizioni
T Controllo integrita ed
Impianti Idrici . . — . .
ZHA Sanitari Vasi Mensile eventuale ripristino sistema Preventiva
di fissaggio
Impianti Idrici . . . .
ZHB P . Bidet Mensile Controllo assenza perdite Preventiva
Sanitari
Impianti Idrici . . Controllo efficienza ed .
ZHB P L Bidet Mensile . i s Preventiva
Sanitari integrita
Impianti Idrici . . Controllo manovrabilita .
ZHB P o Bidet Mensile ° . . Preventiva
Sanitari rubinetteria
Impianti Idrici Controllo assenza ostruzioni
ZHB P L Bidet Mensile o intasamento sistema di Preventiva
Sanitari ;
scarico
] A 42000 e G s -
| ——————
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DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

OGGETTO MANUTENTIVA

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

Impianti Idrici . . ontrollo ed eventuale .
ZHB P o Bidet Mensile ¢ e . Preventiva
Sanitari sostituzione guarnizioni
TR Controllo integrita ed
Impianti Idrici . . s . ,
ZHB Sanitari Bidet Mensile eventuale ripristino sistema Preventiva
di fissaggio
Impianti Idrici . . . . .
ZHC F;anitari Lavabi / Lavelli Mensile Controllo assenza perdite Preventiva
Impianti Idrici . . . Controllo efficienza ed .
ZHC P L Lavabi / Lavelli Mensile to' oy Preventiva
Sanitari integrita
Impianti Idrici . . . Controllo manovrabilita .
ZHC P o Lavabi / Lavelli Mensile . . Preventiva
Sanitari rubinetteria
Impianti idrici Controllo assenza ostruzioni
ZHC F;anitari Lavabi / Lavelli Mensile o intasamento sistema di Preventiva
scarico
Impianti Idrici . . . Controllo ed eventuale .
ZHC P - Lavabi / Lavelli Mensile o . Preventiva
Sanitari sostituzione guarnizioni
Impianti Idrici Controllo integrita ed
ZHC F;anitari Lavabi / Lavelli Mensile eventuale ripristino sistema Preventiva
di fissaggio
Impianti Idrici . . . . .
ZHD F;anitari Piatti Doccia Mensile Controllo assenza perdite Preventiva
P
Impianti Idrici o . i Controllo efficienza ed . 0%
ZHD P . Piatti Doccia Mensile . s Preventiva Gk
Sanitari integrita =
Impianti Idrici . . . trollo manovrabilita . £
ZHD P L Piatti Doccia Mensile Con o.m . a Preventiva wa
Sanitari rubinetteria G
imoianti Idrici Controllo assenza ostruzioni
ZHD F;anitari Piatti Doccia Mensile o intasamento sistema di Preventiva
scarico
Impianti Idrici . . . ntrollo ed eventuale .
ZHD P o Piatti Doccia Mensile CO, .o L Preventiva
Sanitari sostituzione guarnizioni
T Controllo integrita ed
Impianti Idrici . . . N . .
ZHD Sanitari Piatti Doccia Mensile eventuale ripristino sistema Preventiva
di fissaggio
Impianti Idrici . . . . .
ZHH P N Orinatoi Mensile Controllo assenza perdite Preventiva
Sanitari
Impianti Idrici . . . Controllo efficienza ed .
ZHH P o Orinatoi Mensile o' _C\ Preventiva
Sanitari integrita
Impianti Idrici . . . Controllo manovrabilita .
ZHH P . Orinatoi Mensile ° . . a Preventiva
Sanitari rubinetteria
Impianti Idrici Controllo assenza ostruzioni
ZHH pSanitari Orinatoi Mensile o intasamento sistema di Preventiva
scarico
Impianti Idrici . . . Controllo ed eventuale .
ZHH P o Orinatoi Mensile .t . o Preventiva
Sanitari sostituzione guarnizioni
e Controllo integrita ed
Impianti Idrici . . . S . .
ZHH Sanitari Orinatoi Mensile eventuale ripristino sistema Preventiva
di fissaggio
Impianti Idrici . . .
ZHI P o Turche Mensile Controllo assenza perdite Preventiva
Sanitari
Impianti Idrici Controllo efficienza ed .
ZHI P L Turche Mensile ] ‘c‘ Preventiva
Sanitari integrita
s ] [ S ) [_______ Iaa
| e—.
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OGGETTO

Impianti Idrici
Sanitari

DESC. OGGETTO

Turche

FREQUENZA

Mensile

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

Controllo manovrabilita
rubinetteria

TIPOLOGIA

| MANUTENTIVA |

Preventiva

ZH!

Impianti Idrici
Sanitari

Turche

Mensile

Controllo assenza ostruzioni
o intasamento sistema di
scarico

Preventiva

ZHI

Impianti Idrici
Sanitari

Turche

Mensile

Controllo ed eventuale
sostituzione guarnizioni

Preventiva

ZHI

Impianti Idrici
Sanitari

Turche

Mensile

Controllo integrita ed
eventuale ripristino sistema
di fissaggio

Preventiva

GPA

Impianto
Antincendio

Gruppo di
Pressurizzazione
Antincendio

SEMESTRALE

Verifica pressioni vasi di
espansione;

Preventiva

GPA

Impianto
Antincendio

Gruppo di
Pressurizzazione
Antincendio

SEMESTRALE

Prove di pressione e portata
minima (attraverso il
misuratore di portata del
gruppo): Verifica
dell’intervento della pompa
pilota attraverso I'apertura
molto lenta e graduale del
misuratore di portata per
simulare una piccola richiesta
acqua; (deve intervenire la
pompa pilota che riporta
pressione sull'impianto e si
spegne automaticamente
senza alcun intervento
dell’allarme acustico)

Preventiva

GPA

Impianto
Antincendio

Gruppo di
Pressurizzazione
Antincendio

SEMESTRALE

Prove di pressione e portata
massima (attraverso il
misuratore di portata del
gruppo): Verifica
dell’'intervento della pompa
pilota attraverso I'apertura
parziale del misuratore di
portata; (senza alcun
intervento dell’allarme
acustico)

Preventiva

GPA

Impianto
Antincendio

Gruppo di
Pressurizzazione
Antincendio

SEMESTRALE

Prove di pressione e portata
massima (attraverso il
misuratore di portata del
gruppo): Verifica
dell’intervento della pompa
principale attraverso
I'apertura totale del
misuratore di portata;
(intervento dell’allarme
acustico)

Preventiva

CNGIC

G $ U220 T
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

pag 63

LS
A

Picuratnra



Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Prove di pressione e portata
massima (attraverso il
misuratore di portata del
gruppo): Verifica
Impianto Gruppo di dell’intervento della pompa
GPA 'p . Pressurizzazione SEMESTRALE principale di riserva agendo Preventiva
Antincendio . .
Antincendio sulla taratura del pressostato
in modo che in casi di
emergenza sia pronto
I'intervento; (intervento
dell’allarme acustico)
Prove di pressione e portata
massima (attraverso il
Impianto Gruppo di misuratore di portata del
GPA Antizcendio Pressurizzazione SEMESTRALE | gruppo): Verifica del corretto Preventiva
Antincendio funzionamento delle pompe
principali durante la chiusura
del misuratore di portata;
Prove di pressione e portata
massima (attraverso il
Impianto Gruppo di misuratore di portata del
GPA AntirF:cendio Pressurizzazione SEMESTRALE gruppo): Verifica della Preventiva
Antincendio fermata della pompa pilota
attraverso la chiusura totale
del misuratore di portata ;
Prove di pressione e portata
. massima (attraverso il
Impianto Gruppo di misuratore di portata del
GPA .p . Pressurizzazione SEMESTRALE p. . Preventiva
Antincendio . . gruppo): Verifica del
Antincendio . .
posizionamento degli
interruttori in automatico;
. Annotazione sul libretto
Impianto Gruppo di d’impianto dei dati risultanti
GPA P , Pressurizzazione SEMESTRALE P A Preventiva
Antincendio . . segnalando eventuali
Antincendio .
anomalie;
Prova integrita rete
Impianto Gruppo di antincendio sottoponendo le
GPA .p . Pressurizzazione ANNUALE tubazioni comprese le Preventiva
Antincendio . . . . .
Antincendio manichette alla pressione di
rete;
Impianto Gruppo di Controllo visivo protezione
GPA .p . Pressurizzazione ANNUALE da contatti accidentali parti Preventiva
Antincendio . . . .
Antincendio in tensione
. Controllo e/o prova
Impianto Gruppo di funzionamen/topor ani
GPA 'p . Pressurizzazione ANNUALE g' Preventiva
Antincendio A . comando, commutazione,
Antincendio . .
misura e segnalazione
Impianto Gruppo di Controllo e/o prova
GPA .p . Pressurizzazione ANNUALE funzionamento quadri ed Preventiva
Antincendio . . . -
Antincendio apparecchi elettrici
Impianto Gruppo di Controllo efficienza ed
GPA .p . Pressurizzazione ANNUALE integrita guarnizioni quadro Preventiva
Antincendio ] ; :
Antincendio elettrico
cT-. 3 G 42020 O [~ ==y
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESCRIZIONE ATTIVITA'

TIPOLOGIA

OCCHIe MANUTENTIVA

DESC. OGGETTO FREQUENZA

MANUTENTIVA

Impianto Gruppo di
GPA .p . Pressurizzazione ANNUALE Controllo serraggio morsetti Preventiva
Antincendio . .
Antincendio
Impianto Gruppo di Controllo visivo sistema di
GPA 'p . Pressurizzazione ANNUALE Preventiva
Antincendio . . messa a terra
Antincendio
Impianto Gruppo di Pulizia contatti elettrici di
GPA .p . Pressurizzazione ANNUALE e Preventiva
Antincendio . ) comando ed ausiliari
Antincendio
. Verifica parametri
Impianto Gruppo di funzionamento/regolazione
GPA .p . Pressurizzazione ANNUALE . e & . Preventiva
Antincendio . . dispositivi di protezione
Antincendio . .
differenziale
Impianto Gruppo di Verifica parametri
GPA .p . Pressurizzazione ANNUALE funzionamento/regolazione Preventiva
Antincendio . . . .
Antincendio motore(i) elettrico(i)
Prova Idraulica impianto
antincendio sottoponendo
tutte le tubazioni alla
Impianto Gruppo di eszi?zsizn?_’glri(:j:tnaiiiine
GPA .p . Pressurizzazione QUINQUENNALE | . . . Preventiva
Antincendio . . idrica sara tale da garantire le
Antincendio . . .
caratteristiche idrauliche
minime di progetto per un
tempo non inferiore a 60
minuti primi:
Impianto Controllo assenza anomalie .
RM M M E P nt
G Antincendio Gruppo Motopompa ENSIL e/o allarmi reventiva
Impianto - T - .
P
GRM Antincendio Gruppo Motopompa MENSILE Pulizia griglie di ventilazione reventiva
Impiant .
GRM m.pl n O_ Gruppo Motopompa SEMESTRALE Pulizia radiatore Preventiva
Antincendio
Impianto Controllo livello olio ed .
M A P nt
GRM Antincendio Gruppo Motopompa SEMESTRALE eventuale rabbocco reventiva
Impianto . .
GRM . . Gruppo Motopompa SEMESTRALE Controllo batteria motore Preventiva
Antincendio
Impianto Controlio sistema di carica .
GRM . G E . Pre iva
Antincendio ruppo Motopompa SEMESTRALE batterie vent
Impianto Controllo ed eventuale pulizia .
GRM . . Gruppo Motopompa SEMESTRALE ) . Preventiva
Antincendio filtro aria
Impianto Controllo livello acqua ed .
RM Prevent
G Antincendio Gruppo Motopompa SEMESTRALE eventuale rabbocco eventiva
Impiant ontrollo tempe re acqua .
GRM mplanto Gruppo Motopompa | SEMESTRALE | © © temperature acq Preventiva
Antincendio e/o olio
I H tr ” ici 1
GRM mplanto Gruppo Motopompa | SEMESTRALE Controllo efficienza ed Preventiva
Antincendio integrita pompa acqua
GRM Impianto Gruppo Motopompa SEMESTRALE Controllo scaldiglie Preventiva
Antincendio pp pomp &
Impianto trollo densita antigelo .
GRM m.pla . Gruppo Motopompa SEMESTRALE Controllo densi . antige Preventiva
Antincendio motore(i)
Impianto Controllo efficienza ed .
RM . . TRA R s . Prevent
G Antincendio Gruppo Motopompa SEVIESTRATE integrita cinghia/e va
] [ IEEaaa— ) aa——= e, 444
| —
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

| MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

Impianto Controllo efficienza ed
GRM 'p . Gruppo Motopompa SEMESTRALE integrita manicotti e tubi Preventiva
Antincendio -
flessibili
Impianto Controllo efficienza ed .
GRM . . M ME E |. s L Preventiva
Antincendio Gruppo Motopompa SEMESTRAL integrita pompe combustibile
Impianto Controlio efficienza ed .
RM . . E . i - Prevent
G Antincendio Gruppo Motopompa SEMESTRALE integrita sensori di livello ventiva
Impianto . " .
GRM . . Gruppo Motopompa MENSILE Controllo livello combustibile Preventiva
Antincendio
Impiant ontroll i o vibrazioni .
GRM m.p o' Gruppo Motopompa SEMESTRALE Controfio rumari o vibrazioni Preventiva
Antincendio anomale
GRM Impianto Gruppo Motopompa SEMESTRALE Controllo serraggio bulloni Preventiva
Antincendio PP pomp g8
Impianto .
P t
GRM Antincendio Gruppo Motopompa MENSILE Prova a vuoto reventiva
Impianto Prova a carico con .
. . . . . . P
GRM Antincendio Gruppo Motopompa MENSILE registrazione dati d'uscita reventiva
Impianto Controllo densita elettrolita .
P
GRM Antincendio Gruppo Motopompa SEMESTRALE batteria motore reventiva
Impianto Controllo e/o prova
GRM 'p . Gruppo Motopompa SEMESTRALE funzionamento pulsanti di Preventiva
Antincendio
emergenza
Impianto Eventuale sostituzione olio .
P t
GRM Antincendio Gruppo Motopompa SEMESTRALE lubrificante reventiva
Impianto Eventuale sostituzione olio )
GRM . . G M EME LE oo . Preventiva
Antincendio ruppo Motopompa S STRA lubrificante motore(i) ven
Impianto Ingrassaggio con vasellina .
P
GRM Antincendio Gruppo Motopompa SEMESTRALE morsetti batterie reventiva
IDR Im.planto. Idranti UNI 45 e UNI SEMESTRALE Ve.nflche di cui alla fase Preventiva
Antincendio 70 prevista per la sorveglianza;
Verificare che l'indicatore di
pressione, se presente,
IDR Im'planto' Idranti UNI 45 e UNI SEMESTRALE fun'2|'on|_ cor.re_ttamente el ' Preventiva
Antincendio 70 valori indicati siano compresi
all'interno della propria scala
operativa;
Verificare le condizioni della
IDR Im.p|anto. fdranti UNI 45 e UNI SEMESTRALE tl'JbaZ|or.1e di allmenta2|'on§ Preventiva
Antincendio 70 (in particolare le tubazioni
flessibili)
Verificare che la lancia
DR lmplantq Idranti UNI 45 e UNI SEMESTRALE erogatr.lce sia C!I tlp‘o Preventiva
Antincendio 70 appropriato e di facile
manovrabilita;
DR Im.planto' Idranti UNI 45 e UNI SEMESTRALE .Verlflca e/o pr.ova ' Preventiva
Antincendio 70 funzionamento rubinetteria;
DR Implantq Idranti UNI 45 e UNI SEMESTRALE Prova dl.f.unZIonarTlento con Preventiva
Antincendio 70 verifica pressione;
IDR Irerlanto. Idranti UNI 45 e UNI SEMESTRALE . Lubrlfu.:azmn'e e/o . Preventiva
Antincendio 70 ingrassaggio rubinetteria;
o - 3 s R 4929292090 O L B ]
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OGGETTO

DESC. OGGETTO

Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

| MANUTENTIVA |

TIPOLOGIA

CNGIic

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

i Id i i cartelli
DR lmplantq ranti UNI 45 e UNI SEMESTRALE Agglor?amento del ellino Preventiva
Antincendio 70 dell’avvenuto controllo
Nel caso siano necessari
ulteriori lavori straordinari di
manutenzione dovra essere
collocato sul dispositivo
Impianto idranti UNI 45 e UNI un’etichetta recante la scritta .
IDR . M E Prevent
Antincendio 70 SEMESTRAL “FUORI SERVIZIO” e entiva
informare tempestivamente
it referente tecnico del
Presidio e il Responsabile del
RCA.
Prova integrita rete
antincendio sottoponendo le
Impianto Idranti UNI 45 e UN! manichette alla pressione di .
IDR . . ANN E S Prevent
Antincendio 70 UAL rete durante l'attivita di va
controllo annuale prevista
per il gruppo antincendio.
Sottoporre tutte le tubazioni
alla massima pressione di
. . esercizio (12 bar). Questa
Impianto Idranti UNI 45 NI N .
IDR .pl : . dranti 4>eU QUINQUENNALE | azione sara svolta durante Preventiva
Antincendio 70 et s s
I'attivita di controllo
quinquennale prevista per il
gruppo antincendio;
Impianto Gruppo Attacco Verifiche di cui alla fase .
ZiG . . EMESTRALE ) . Preventiva
Antincendio Motopompa UNI 70 SEM prevista per la sorveglianza; v
Impianto Gruppo Attacco Verifica e/o prova .
ZI . . EMESTRALE . . ) Preven
G Antincendio Motopompa UNI 70 SEM funzionamento rubinetteria; ventiva
71G Implantq Gruppo Attacco SEMESTRALE Prova dl.f'un2|onan.1ento con Preventiva
Antincendio Motopompa UNI 70 verifica pressione;
Impianto Gruppo Attacco Lubrificazione e/fo .
ZIG . ; SEMESTRALE . ) ) . Preventiv
Antincendio Motopompa UNI 70 S ingrassaggio rubinetteria; a
Impianto Gruppo Attacco Aggiornamento del cartellino .
ZIG . . EMESTRALE Preventiva
Antincendio Motopompa UNI 70 S dell'avvenuto controllo W
Nel caso siano necessari
ulteriori lavori straordinari di
manutenzione dovra essere
collocato sul dispositivo
Impianto Gruppo Attacco un’etichetta recante la scritta .
2IG . . EMESTRALE Preventiva
Antincendio Motopompa UNI 70 | > “FUORI SERVIZIO” e entiv
informare tempestivamente
il referente tecnico del
Presidio e il Responsabile del
RCA.
Prova integrita rete
antincendio sottoponendo le
Impianto Gruppo Attacco manichette alla pressione di .
Z1G . . ANNUALE T Preventiva
Antincendio Motopompa UNI 70 UA rete durante I'attivita di W
controllo annuale prevista
per il gruppo antincendio.
o -, X S Ol R R 4944 = a—  aOEEs
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

OGGETTO

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

TIPOLOGIA
MANUTENTIVA

Sottoporre tutte le tubazioni
alla massima pressione di
Impianto Grubpo Attacco esercizio (12 bar). Questa
Z21G .p . PP QUINQUENNALE | azione sara svolta durante Preventiva
Antincendio Motopompa UNI 70 T
I"attivita di controllo
guinquennale prevista per il
gruppo antincendio;
Bocca Antincendio
i Verifi i cui alla fase
ZBA Impianto Esterna UNI 45 e UNI | SEMESTRALE SHfichEdiculafia Preventiva
Antincendio 79 prevista per la sorveglianza;
Impianto Bocca Antincendio Verifica e/o prova
ZBA .p . Esterna UNI 45 e UNI SEMESTRALE . p' . Preventiva
Antincendio 30 funzionamento rubinetteria;
Impianto Bocca Antincendio Lubrificazione e/o
ZBA .p . Esterna UNI 45 e UNI SEMESTRALE . . . . Preventiva
Antincendio 31 ingrassaggio rubinetteria;
Impianto Bocca Antincendio Aggiornamento del cartellino
ZBA \planto Esterna UNI 45 e UNI | SEMESTRALE | ' '68/0™ Preventiva
Antincendio 32 dell’avvenuto controllo
Nel caso siano necessari
ulteriori lavori straordinari di
manutenzione dovra essere
| | di iti
Impianto Gg6ea Akincendio un’ce?fi::ohceatz Sch::tZolzl SI::/:)itta
ZBA . R E NI 4 | E Pr i
Antincendio sterna U83 5e UN SEMESTRALE “FUORI SERVIZIO” & eventiva
informare tempestivamente
il referente tecnico del
Presidio e il Responsabile del
RCA.
Prova integrita rete
ity | 2o Anincenci e e
ZBA .p . Esterna UNI 45 e UNI ANNUALE ’p . Preventiva
Antincendio 84 rete durante I'attivita di
controllo annuale prevista
per il gruppo antincendio.
Sottoporre tutte le tubazioni
alla massima pressione di
Impianto Bocca Antincendio esercizio (12 bar). Questa
ZBA .p . Esterna UNI 45 e UNI | QUINQUENNALE | azione sara svolta durante Preventiva
Antincendio e es 1
85 I'attivita di controllo
quinquennale prevista per il
gruppo antincendio;
Impianto Tubazioni Acciaio Controllo ed eventuale
TAZ .p . . ANNUALE sostituzione targhettature e Preventiva
Antincendio Zincato . Ly eR
simboli di identificazione
Imoi T == == _
TAZ m.planto. ubaZ{onl Acciaio ANNUALE ' Cor.1t‘ro|.lo eff|C|e.n?a ed . Preventiva
Antincendio Zincato integrita sistema di fissaggio
TAZ Implantq Tuba2|.on| Acciaio ANNUALE . Coht‘rol.lo e'fflc'le'nza gd Preventiva
Antincendio Zincato integrita giunti di dilatazione
Impiant T ioni Acciai .. L
TAZ 'p 0. UbaZI. Al Acclaio SEMESTRALE Pulizia Otturatore Ordinaria
Antincendio Zincato
Impianto Tubazioni Acciaio o _ -
TAZ . ] . SEMESTRALE Sostituzione filtri Ordinaria
Antincendio Zincato
s I I . e ] [ = e
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Comune di Sennori -

OGGETTO

Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESC. OGGETTO

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA’

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA |
MANUTENTIVA |

ELEV | Impianti Elevatori Vano Tecnico TRIMESTRALE Pulizia del locale Preventiva
Verifica buono stato
S . . ervativo e .
ELEV | Impianti Elevatori Vano Tecnico ANNUALE . conserv IV. . Preventiva
funzionamento sistema di
Illuminazione del locale
S . . ifi | ionamento .
ELEV | Impianti Elevatori Vano Tecnico ANNUALE verifica del funzi . Preventiva
della Lampada portatile
L . ificazi bronzine, .
ELEV | Impianti Elevatori Argano ANNUALE Lubnflcazwne. ro Preventiva
supporto e riduttore
ELEV | Impianti Elevatori Argano ANNUALE Apertura e chiusura freno Preventiva
ELEV | Impianti Elevatori Argano SEMESTRALE | Verifica del gioco vite corona Preventiva
N . ifi ! lle gol .
ELEV | Impianti Elevatori Argano TRIMESTRALE Verifica stato d usg d.e' = Preventiva
della puleggia di frizione
verifica dello stato di
conservazione delle funi di
ELEV | Impianti Elevatori Argano BIMESTRALE trazione delle catene di Preventiva
compensazione e dei loro
attacchi
i . ifi dell .
ELEV | Impianti Elevatori Argano BIMESTRALE Verifica <.:I(?I|o erd . Preventiva
complanarita delle funi _
o
. . ifi ) il . &
ELEV | Impianti Elevatori Argano BIMESTRALE verifica stato.d u'so d? e' gole Preventiva 'c) cif 3
della puleggia di deviazione 3%
. . Pulizia del | | i . i
ELEV | Impianti Elevatori Argano BIMESTRALE ulizia de c.)ca'le pulegge di Preventiva o
rinvio wu":
ELEV | Impianti Elevatori Centralina BIMESTRALE Veriiica dellivelic glio Preventiva
oleodinamica serbatoio
- — m
ELEV | Impianti Elevatori centralina BIMESTRALE | Verifica delle tenuta delle Preventiva
oleodinamica guarnizioni
ELEV | Impianti Elevatori Cen'FraIm'a ANNUALE Ve”ﬂc,a pigdispositivordi Preventiva
oleodinamica ripescamento
Verifica dello stato dei
ELEV | Impianti Elevatori Quadro di manovra BIMESTRALE contatti e relativa usura degli Preventiva
stessi
N . . Verifica del dispositivo di .
ELEV | Impianti Elevatori Quadro di manovra BIMESTRALE erifica del glispositive Preventiva
emergenza
verifica dell’isolamento
I'impianto elettrico e .
ELEV | Impianti Elevatori Quadro di manovra BIMESTRALE ge |m|’:>|ar.1t. eletir FO Preventiva
dell’efficienza dei
collegamenti di terra
ELEV | Impianti Elevatori Limitatore BIMESTRALE Ingrassaggio Preventiva
S . _ Verifica dell di i
ELEV | Impianti Elevatori Limitatore BIMESTRALE ritica d @ stato di Preventiva
conservazione della fune
o - . Verifica delle guide della .
ELEV | Impianti Elevatori Vano e tetto cabina BIMESTRALE r.' 2 g Preventiva
cabina e del contrappeso
L . . Verifica della tensione delle .
ELEV | Impianti Elevatori Vano e tetto cabina TRIMESTRALE funi Preventiva
o . Verifica dei tiranti e della .
ELEV | Impianti Elevatori Contrappeso TRIMESTRALE e . Ehsianti . Preventiva
tensione delle funi
o . Verifica dei pattini di .
ELEV | Impianti Elevatori Contrappeso TRIMESTRALE erica 'e| pattini di Preventiva
‘ scorrimento
T 2 [ e ) £ === e
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Comune di Sennori - Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

DESCRIZIONE ATTIVITA' TIPOLOGIA
OGGETTO DESC. OGGETTO FREQUENZA MANUTENTIVA MANUTENTIVA |
S . - . Verifi tenuta dell .
ELEV | Impianti Elevatori Cilindro e pistone BIMESTRALE erca deIIa' fenu ella Preventiva
guarnizione
ELEV | Impianti Elevatori Arcata e cabina BIMESTRALE Verifica dei tiranti delle funi Preventiva
: ) Verifi i pattini di )
ELEV | Impianti Elevatori Arcata e cabina BIMESTRALE erifica d.el pattint ci Preventiva
scorrimento
L . | Ope rea i oo -
ELEV | Impianti Elevatori peratore automatico BIMESTRALE Verifica dell'operatore Preventiva
e scorrevole
ELEV | Impianti Elevatori peratore automatico BIMESTRALE Verifica dello scorrevole Preventiva
e scorrevole
ELEV | Impianti Elevatori Serrature SEMESTRALE Verifica dei contatti elettrici Preventiva
ELEV | Impianti Elevatori Serrature SEMESTRALE Verifica del serraggio Preventiva
ELEV | Impianti Elevatori Porte dei piani ANNUALE verifica del fun'2|oname|.1to Preventiva
delle porte semiautomatiche
- . L Verifica del funzionamento .
ELEV | Impianti Elevatori Porte dei piani ANNUALE . . Preventiva
delle spie di segnalazione
ELEV | Impianti Elevatori Cabina ANNUALE Verifica dell'allarme Preventiva
ELEV | Impianti Elevatori Cabina ANNUALE verifica del sistema citofonico Preventiva
Verifica del funzionamento
£ R . ) .
LEV | Impianti Elevatori Cabina ANNUALE ALT/STOP Preventiva
ELEV | Impianti Elevatori Cabina ANNUALE Verifica (,:!EI fu'nZIO'namento Preventiva
dell'illuminazione
ELEV | Impianti Elevatori Cabina ANNUALE verifica (.:iel f'un2|onam.ento Preventiva
delle spie di segnalazione
Verifica del buon
ELEV | Impianti Elevatori Cabina ANNUALE funzionamento delle ante Preventiva
manuali
Verifica dello stato di
ELEV | Impianti Elevatori Fossa BIMESTRALE con.se.rvazmne‘dellla ftne . Preventiva
tenditrice e del limitatore di
velocita
ELEV | Impianti Elevatori Fossa SEMESTRALE VEIfica tiranthHioni Preventiva
contrappeso
L . Verifica tiranti funi .
ELEV | Impianti Elevatori Fossa TRIMESTRALE S .lra t.' f.u ! Preventiva
oleodinamici
S . Verifi | contenit .
ELEV | Impianti Elevatori Fossa BIMESTRALE erifica del co (.e tore Preventiva
recupero olio
I . . T, Verifica accurata di tutti i .
ELEV | Impianti Elevatori | Dispositivi di sicurezza ANNUALE .I ! . 'c.u - t. I Preventiva
dispositivi di sicurezza
Annotazione dei risultati
S . . . . dell ifiche sul libretto di .
ELEV | Impianti Elevatori Libretto di esercizio ANNUALE © V_e_” iche ! Preventiva
esercizio, secondo quanto
previsto dalla legge
Esame completo di tutta
I . . Ii llazion .
ELEV | Impianti Elevatori | Rapporto d'intervento ANNUALE '|ns'ta é . econ Preventiva
compilazione di un rapporto
di sintesi
ANT Antmtruspne / Qentra!e ANNUALE Verifica Impantg e test Preventiva
Allarmi Antintrusione funzionali
Antintrusio . - . .
ANT . .ne/ C'entra!e ANNUALE Test dispositivi collegati Preventiva
Allarmi Antintrusione
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Comune di Sennori -

OGGETTO

DESC. OGGETTO

Via Brigata Sassari 1, 07036 Sennori (SS)

FREQUENZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MANUTENTIVA

MANUTENTIVA

TIPOLOGIA

Eventuale modifica codice di
. - accesso configuratore del
Antintrusione Centr . . .
ANT . / 'ent a!e ANNUALE combinatore telefonico e Preventiva
Allarmi Antintrusione . .
aggiornamento messaggi
vocali
tintrusion ifica stato batteria
anT | Antintrusione / Centrale ANNUALE Verifica s Preventiva
Allarmi Antintrusione tampone
Antintrusione Central ifica circuiti elettrici ed
ANT intrusione / entrale verifica ci e Preventiva
Allarmi Antintrusione elettronici
Antintrusione L Pulizia controlio taratura .
ANT . / Sensoristica ANNUALE . Preventiva
Allarmi sensori

6 IL SERVIZIO MANUTENTIVO PROPOSTO EXTRA CANONE ANNUALE

La Concessionaria si rende disponibile ad eseguire interventi di Manutenzione Straordinaria che
dovessero rendersi necessari a seguito dell’attivita di Manutenzione Ordinaria e/o secondo le
esigenze del Cliente.
La Manutenzione Straordinaria & tutto il complesso di prestazioni, che non rientrano tra le
Manutenzioni Ordinarie, le Manutenzioni Correttive e gli Interventi di Investimento compresi nel
Canone, che comprende gli interventi di:

e Adeguamento Normativo, per norme che subentrano successivamente all'affidamento del

servizio;

* Adeguamento normativo per impianti che non rientrano nel piano degli investimenti;

e Ristrutturazione;

* Modifica e/o implementazione degli Impianti e delle Strutture;

e Sostituzione di Materiali e Componenti non compresi nell’elenco dei materiali minuti di consumo:;

6.1 Manutenzione Straordinaria

Nell’'ambito del servizio extra canone di manutenzione straordinaria, la Concessionaria fornira la
manodopera e i materiali necessari al fine di realizzare gli interventi di riparazione definitiva, di
sostituzione, di costruzione o modifica degli impianti, di ottimizzazione delle funzionalita, di messa a

norma.

Viene cosi distinta la manutenzione straordinaria in:

= Riparativa, ossia l'insieme delle azioni volte a risolvere in via definitiva un guasto, ricorrendo se
necessario alla sostituzione di componenti, di impianti o parti di esso, con I'utilizzo di materiali
non ricompresi nell'elenco dei materiali minuti di consumo, precisamente:

v gli interventi di manutenzione correttiva, non siano sufficienti e/o si riscontri che le
caratteristiche del singolo componente o apparato, non conservi le condizioni di sicurezza
e/o garantisca la continuita del servizio;

sia necessario sostituire componenti e materiali non ricompresi nell'elenco dei materiali
minuti di consumo;

siano necessari interventi per adeguamento a nuove normative, ampliamenti e/o modifiche
delle opere esistenti dovute a sopravvenute nuove esigenze dell’'utenza;
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v siano necessari interventi di spostamento o sostituzione di impianti e/o apparecchiature in
conseguenza di modifiche, spostamenti o demolizioni;

v siano necessari interventi di riparazione a seguito di eventi eccezionali quali alluvioni,
terremoti, scariche atmosferiche, furti, atti di sabotaggio, atti vandalici, incendi,
manomissioni;

v siano necessari interventi su impianti o apparecchiature escluse dal servizio di

manutenzione per un primo intervento di ripristino mediante I'adozione di procedure ed
istruzioni indicate dalla Committente, al fine di mettere in sicurezza e/o consentire la
continuita del servizio;

e Manutenzione Migliorativa, ossia I'insieme delle azioni di miglioramento e/o di piccola modifica
che possono rendere un valore aggiunto in termini tecnici e/o economici, nello specifico:
v sia richiesto modificare gli impianti;
¥ sia opportuno ottimizzare la funzionalita degli impianti;
Gli interventi di Manutenzione Straordinaria dovranno essere preventivati € saranno realizzati in
seguito all’approvazione formale dell’ufficio tecnico del Comune.
Gli interventi di manutenzione straordinaria affidati, saranno compensati mediante la

contabilizzazione a corpo e/o a misura e a tal proposito la Concessionaria produrra apposito
preventivo, secondo il seguente criterio:

* la manodopera necessaria all'esecuzione degli interventi sara estrapolata dalle tabelle ASSISTAL
alla voce prezzo di fatturazione operaio V Livello nei giorni feriali, che eventualmente sara
incrementata delle maggiorazioni per lavorazioni pre-festive, festive e notturne;

e i materiali occorrenti saranno preventivati:

v secondo i listini vigenti scontati del ribasso offerto in sede di gara;
oppure:
v secondo i costi sostenuti maggiorati degli utili di impresa e spese generali;
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari in caso di
emergenza e/o necessita operativa per I'utenza, potranno essere autorizzati verbalmente dall’Ufficio

Tecnico e rendicontati a consuntivo dalla Concessionaria secondo lo stesso criterio
precedentemente descritto.
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